
【別紙】旭区民文化センター　サンハート既存照明器具一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

1 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1 F-110

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

基本照明
直) 直付
け

内壁)
屋内壁

合）合
板等

FLR 110W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
91001-RS

8×245
DSCN7996.JPG
ロビー_照明②.jpg

6 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

2 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1 F-41
④灯具
数違い

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

基本照明
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41001-RS

65 x 125
DSCN7992.JPG
ロビー_照明①.jpg
ロビー_照明③.jpg

12 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

3 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1 I-27
④灯具
数違い

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋) 埋
め込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1 13.5φ 17φ
DSCN7998.JPG
ロビー_丸照明③.jpg

55 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

4 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1 J-100

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1 12φ 16.5φ
DSCN8028.JPG
ロビー_丸照明②.jpg

30 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

5 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
⑦追加
設置

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋) 埋
め込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1
 パナソニッ
ク

松下電工
HLA1277T

DSCN8895.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

6 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
⑦追加
設置

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

ハロゲン 60W 1 11φ 14.5φ
DSCN8032.JPG
DSCN8034.JPG

5 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

7 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
EG-
41

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM
ロビー_非常灯.jpg
大ホール_入り口_照明.jpg

11 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

8 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
EC-
11’

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1 FDK1180N 13×37 17 x 41 DSCN8043.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

9 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
EC-
21

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2105N
（電池内
蔵）

DSCN8121.JPG
ロビー_事務室近く_誘導
灯②.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

1

01081107
長方形



No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

10 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
EC-
41

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 32W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
3105-100A

DSCN8037.JPG
ロビーエレベーター近く_
誘導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

11 5階

ホールロ
ビー ・ メイ
ンエントラン
ス

1
ED-
21

DSCN7997.JPG
DSCN8036.JPG
ロビー_ホール前_全景.jpg
ロビー_全景.jpg
ロビー_全景②.jpg
ロビー_天井.jpg
ロビー_ホール前_天井.jpg
ロビー_大ホール_入り口_
全景.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1 FBK2106N DSCN8035.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
一部ソファーなどあるが移動可
ロビーなどの柱に設置された間
接照明は対象外

12 5階
客用エレ
ベーター
ホール

2 B-42
DSCN8044.JPG
エレベーター前_全景.jpg
エレベーター前_天井.jpg

基本照明 ル) ルーバ
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FR-
42703-RS

DSCN8046.JPG
ロビー_照明④.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
エントランスと一体のエレベー
タホール
テーブル等あり、移動可

13 5階
客用エレ
ベーター
ホール

2 I-18
DSCN8044.JPG
エレベーター前_全景.jpg
エレベーター前_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

エレベーター前_丸照
明.jpg

6 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
エントランスと一体のエレベー
タホール
テーブル等あり、移動可

14 5階
客用エレ
ベーター
ホール

2
EG-
41

DSCN8044.JPG
エレベーター前_全景.jpg
エレベーター前_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM
エレベーター前_非常
灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1
エントランスと一体のエレベー
タホール
テーブル等あり、移動可

15 5階
ホール調整
室下

3 A-42

椅子格納部：
DSCN8053.JPG
階段下部：DSCN8057.JPG
大ホール調整室下_全
景.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_照明.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_全景.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

DSCN8842.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
椅子格納部：設備機器あり、移
動不可
階段下部：棚あり、移動不可

16 5階
ホール調整
室下

3
E-
41K

②種別
違い

椅子格納部：
DSCN8053.JPG
階段下部：DSCN8057.JPG
大ホール調整室下_全
景.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_照明.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_全景.jpg

基本照明 カ) カバー
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41004-RS

大ホール調整室下_階段
裏_照明②.jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
椅子格納部：設備機器あり、移
動不可
階段下部：棚あり、移動不可

17 5階
ホール調整
室下

3 A42E

椅子格納部：
DSCN8053.JPG
階段下部：DSCN8057.JPG
大ホール調整室下_全
景.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_照明.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_全景.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE42405
RS

大ホール調整室下_照
明.jpg
大ホール調整室下_照明
②.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
椅子格納部：設備機器あり、移
動不可
階段下部：棚あり、移動不可

18 5階
ホール調整
室下

3
EB-
21

椅子格納部：
DSCN8053.JPG
階段下部：DSCN8057.JPG
大ホール調整室下_全
景.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_照明.jpg
大ホール調整室下_階段裏
_全景.jpg

基本照明＿
非常灯

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1
FTS-
21301N-
GL

DSCN8107.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
椅子格納部：設備機器あり、移
動不可
階段下部：棚あり、移動不可

19 5階 ホール 4
EC-
21’

DSCN8052.JPG
大ホール_階段.jpg
大ホール_床.jpg
大ホール_全景.jpg
大ホール_天井.jpg
大ホール_舞台.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1 FDK2180N 23×62.5 28×67 大ホール_誘導灯②.jpg 3 0 0% ＞⑩10m以上
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816 椅子あり、移動可

20 5階 会議室 5 B-46
DSCN8040.JPG
打合）合板等せコーナー_
全景.jpg

基本照明 ル) ルーバ
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 6  東芝

東芝ライ
テック　特
注品

127.5×
127.5

DSCN8042.JPG
打合せコーナー_照明.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032 テーブル、椅子あり、移動可

21 5階 会議室 5 I-18
DSCN8040.JPG
打合）合板等せコーナー_
全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

打合せコーナー_丸照
明.jpg

6 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032 テーブル、椅子あり、移動可

22 5階 会議室 5
EG-
41

DSCN8040.JPG
打合）合板等せコーナー_
全景.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM DSCN8944.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1 テーブル、椅子あり、移動可

23 5階 会議室横 6 I-18 DSCN8844.JPG ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

DSCN8845.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1

24 5階 会議室横 6
EG-
41

DSCN8844.JPG 非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM DSCN8846.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1

2

01081107
長方形



No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

25 5階 音響倉庫 7 D-42
②種別
違い

DSCN8064.JPG
倉庫①ｰ1_（大部屋）_全
景.jpg

基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

DSCN8066.JPG
倉庫①ｰ1_（大部屋）_照
明.jpg
倉庫①ｰ1_（大部屋）_天
井 jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344 倉庫保管物あり、移動可

26 5階
ホールピア
ノ庫

8 D-42
②種別
違い

DSCN8067.JPG
倉庫①-2_（小部屋）_全
景.jpg

基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

倉庫①-2_（小部屋）_照
明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344 楽器（ピアノ）等あり、移動可

27 5階
ホール下手
附室

9 I-18
DSCN8068.JPG
下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_照明.jpg

4 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
埋め込みの設備機器あり、移
動不可

28 5階
ホール下手
附室

9
EG-
41

DSCN8068.JPG
下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_全景.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM
下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_照明.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1
テーブル等あり、移動可
埋め込みの設備機器あり、移
動不可

29 5階
ホール下手
附室

9
EC-
21

②種別
違い

DSCN8068.JPG
下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_全景.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
2147CD

下手裏出口_（大ホール舞
台袖）_誘導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
埋め込みの設備機器あり、移
動不可

30 5階 楽屋 10 B-46

DSCN8099.JPG
DSCN8100.JPG
楽屋_全景.jpg
楽屋_全景②.jpg

基本照明 ル) ルーバ
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 6  東芝
東芝ライ
テック　特
注品

127.5×
127.5

楽屋_照明②.jpg
楽屋_照明④.jpg

4 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

31 5階 楽屋 10 オ

DSCN8099.JPG
DSCN8100.JPG
楽屋_全景.jpg
楽屋_全景②.jpg

シーリングラ
イト

直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

LW100V 36W 1
LW4529（ﾔ
ﾏﾀﾞ）

15×15
楽屋_照明①.jpg
楽屋_照明③.jpg
DSCN8851.JPG

9 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

32 5階 楽屋 10
EG-
41

DSCN8099.JPG
DSCN8100.JPG
楽屋_全景.jpg
楽屋_全景②.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM DSCN8852.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

33 5階
ホール楽屋
トイレ

11 A-42
DSCN8091.JPG
トイレ①_男子_全景.jpg
トイレ①_シャワー_全景.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FR-
42405-RS

トイレ①_男子_照明.jpg 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

34 5階
ホール楽屋
トイレ

11 H-11
DSCN8091.JPG
トイレ①_男子_全景.jpg
トイレ①_シャワー_全景.jpg

基本照明 防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1  東芝
東芝ライ
テック
FB-1337

8.5×37.5
DSCN8095.JPG
トイレ①_シャワー_照明
②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

35 5階
ホール楽屋
トイレ

11
H-
21W

DSCN8091.JPG
トイレ①_男子_全景.jpg
トイレ①_シャワー_全景.jpg

基本照明 防) 防滴 カ) カバー
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

他）そ
の他

FL 20W 1 FT21801K 13×67
DSCN8096.JPG
トイレ①_シャワー_照明
③.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

36 5階
ホール楽屋
トイレ

11 M-60
DSCN8091.JPG
トイレ①_男子_全景.jpg
トイレ①_シャワー_全景.jpg

シーリングラ
イト

防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

天井
合）合
板等

IL 60W 1 IG2205WN 10φ
DSCN8092.JPG
トイレ①_シャワー_照明
②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

37 5階
ホール楽屋
トイレ

11
図面に
記載なし

DSCN8091.JPG
トイレ①_男子_全景.jpg
トイレ①_シャワー_全景.jpg

ダウンライト 防) 防滴 カ) カバー
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FCL 15W 1
 パナソニッ
ク

ナショナル
グロー式
MP
MM2184

19.5φ 22.5φ
トイレ①_シャワー_照
明.jpg 2 0 0% ③3m未満

什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

38 5階
ホール楽屋
給湯室

12 A-41
給湯室①_全景.jpg
給湯室①_床.jpg 基本照明

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FR-
4147F-

DSCN8087.JPG
給湯室①_照明②.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344

39 5階
ホール楽屋
給湯室

12
G-
21W

給湯室①_全景.jpg
給湯室①_床.jpg 基本照明 防) 防滴 カ) カバー

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1 FB2139NP 9.5×61.5
DSCN8089.JPG
給湯室①_照明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344

40 5階 楽屋倉庫 13 D-42
②種別
違い

DSCN8086.JPG
倉庫②_全景.jpg 基本照明

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

倉庫②_照明.jpg
倉庫②_天井.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344
楽器（ドラムセット）等あり、移動
可

41 5階 楽屋側廊下 14 A-22
DSCN8079.JPG
楽屋側廊下_全景.jpg 基本照明

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FL 20W 2  東芝
東芝ライ
テック　FR-
22402-GL

DSCN8085.JPG
楽屋側廊下_天井.jpg

5 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816

42 5階 楽屋側廊下 14 A22E
DSCN8079.JPG
楽屋側廊下_全景.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FL 20W 2 IL 40W 1
FRE22402
GL

17.5×62.5 21×65.5 DSCN8084.JPG 3 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816

43 5階 楽屋側廊下 14
EC-
41

DSCN8079.JPG
楽屋側廊下_全景.jpg 誘導灯

直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 32W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
3105-100A

DSCN8077.JPG
楽屋側廊下_誘導灯.jpg

2 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 14.0 344 4,816

44 5階
ホール上手
附室

15
EG-
41

DSCN8075.JPG
上手裏出口_（エレベータ
ホール側）_全景.jpg
上手裏出口_全景.jpg
上手裏出口_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM
上手裏出口_（エレベータ
ホール側）_照明.jpg
上手裏出口_非常灯.jpg

2 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1
ホールから楽屋側廊下への出
入口
椅子あり、移動可

3
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No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

45 5階
ホール上手
附室

15 I-18

DSCN8075.JPG
上手裏出口_（エレベータ
ホール側）_全景.jpg
上手裏出口_全景.jpg
上手裏出口_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

上手裏出口_（エレベータ
ホール側）_天井.jpg
上手裏出口_照明.jpg

4 0 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
ホールから楽屋側廊下への出
入口
椅子あり、移動可

46 5階 搬入口前室 16
EG-
41

DSCN8074.JPG
搬入口出入口_全景.jpg 非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 搬入口出入口_天井.jpg 1 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1
ホールから搬入口廊下への出
入口

47 5階 搬入口前室 16 I-18
DSCN8074.JPG
搬入口出入口_全景.jpg ダウンライト

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

搬入口出入口_照明.jpg 2 0 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
ホールから搬入口廊下への出
入口

48 5階 搬入口廊下 17 A-42

DSCN8119.JPG
DSCN8120.JPG
搬入口廊下_全景.jpg
搬入口廊下_天井.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

DSCN8128.JPG
搬入口廊下_照明.jpg

1 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816 カート等あり、移動可

49 5階 搬入口廊下 17 I-18
④灯具
数違い

DSCN8119.JPG
DSCN8120.JPG
搬入口廊下_全景.jpg
搬入口廊下_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

搬入口廊下_天井②.jpg 17 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816 カート等あり、移動可

50 5階 搬入口廊下 17
EG-
41

DSCN8119.JPG
DSCN8120.JPG
搬入口廊下_全景.jpg
搬入口廊下_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM DSCN8901.JPG 4 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1 カート等あり、移動可

51 5階 搬入口廊下 17
EC-
41

DSCN8119.JPG
DSCN8120.JPG
搬入口廊下_全景.jpg
搬入口廊下_天井.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 32W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
3105-100A

DSCN8900.JPG 2 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 14.0 344 4,816 カート等あり、移動可

52 5階 搬入口廊下 17 EE-11

DSCN8119.JPG
DSCN8120.JPG
搬入口廊下_全景.jpg
搬入口廊下_天井.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1 FDK1197
DSCN8124.JPG
搬入口廊下_誘導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 14.0 344 4,816 カート等あり、移動可

53 5階 照明倉庫 18 D-42
②種別
違い

DSCN8069.JPG
倉庫③_全景.jpg
倉庫③全景.jpg

基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

倉庫③_照明.jpg
倉庫③_天井.jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344
倉庫保管物あり、移動可
棚あり、移動不可

54 5階 ホールトイレ 19 F-110
④灯具
数違い

DSCN7953.JPG
DSCN7954.JPG
DSCN7965.JPG
DSCN7966.JPG
DSCN7967.JPG
トイレ②_女子_全景①.jpg
トイレ②_女子_全景②.jpg
トイレ②_女子_天井.jpg
トイレ②_障碍者用_全
景.jpg
トイレ②_男子_全景.jpg
トイレ②_男子_天井.jpg
トイレ②_入り口_全景.jpg
トイレ②_入り口_天井.jpg

基本照明 ル) ルーバ
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 110W 1 8×245

DSCN7978.JPG
DSCN7984.JPG
トイレ②_女子_照明①.jpg
トイレ②_女子_照明②.jpg

5 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

55 5階 ホールトイレ 19 A42E
②種別
違い

DSCN7953.JPG
DSCN7954.JPG
DSCN7965.JPG
DSCN7966.JPG
DSCN7967.JPG
トイレ②_女子_全景①.jpg
トイレ②_女子_全景②.jpg
トイレ②_女子_天井.jpg
トイレ②_障碍者用_全
景.jpg
トイレ②_男子_全景.jpg
トイレ②_男子_天井.jpg
トイレ②_入り口_全景.jpg
トイレ②_入り口_天井.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE-
42405-PC

トイレ②_障碍者用_照
明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

56 5階 ホールトイレ 19
図面に
記載なし

DSCN7953.JPG
DSCN7954.JPG
DSCN7965.JPG
DSCN7966.JPG
DSCN7967.JPG
トイレ②_女子_全景①.jpg
トイレ②_女子_全景②.jpg
トイレ②_女子_天井.jpg
トイレ②_障碍者用_全
景.jpg
トイレ②_男子_全景.jpg
トイレ②_男子_天井.jpg
トイレ②_入り口_全景.jpg
トイレ②_入り口_天井.jpg

基本照明 カ) カバー
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 15W 1 FB-1637 8×48 DSCN8907.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

57 5階
事務所横倉
庫

20 D-42
②種別
違い

倉庫④_全景.jpg
倉庫④_天井.jpg 基本照明

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

倉庫④_照明.jpg 7 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
倉庫保管物あり　移動可
棚あり　移動不可

58 5階 事務所 22 A-42
2040_IMG_5490.JPG
事務室_全景.jpg
事務室_天井.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2
FR42405R
S

事務室_照明.jpg 10 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816 机、キャビネットあり、移動不可

4
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No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
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姿図記
号

相違
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1 2 3 設置方法 設置場所 材
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（アルファベット）
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器具）
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灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
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載）

設置状況 灯具情報

間引き

59 5階 事務所 22 A42E
2040_IMG_5490.JPG
事務室_全景.jpg
事務室_天井.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE42405
RS

事務室_照明_非常灯あ
り.jpg 2 0 0% ③3m未満

什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816 机、キャビネットあり、移動不可

60 5階
事務所流し
場

23 A-42 事務所流し場_全景.jpg 基本照明
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2
FR42405R
S

事務所流し場_照明②.jpg 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032

61 5階
事務所流し
場

23
G-
21W

事務所流し場_全景.jpg 基本照明 防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

天井
他）そ
の他

FL 20W 1 9×61
2042_IMG_5491.JPG
事務所流し場_照明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032

62 5階
事務所応接
室

24 A42E

2043_IMG_5493.JPG
事務所応接室_全景.jpg
DSCN8939.JPG
DSCN8940.JPG
DSCN8941.JPG
DSCN8942.JPG

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE42405
RS

事務所応接室_照明.jpg
1 0 0% ③3m未満

什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
テーブル、椅子あり、移動可
奥側ドアの向こうに自販機あ
り、移動不可

63 5階
事務所応接
室

24 I-18

2043_IMG_5493.JPG
事務所応接室_全景.jpg
DSCN8939.JPG
DSCN8940.JPG
DSCN8941.JPG
DSCN8942.JPG

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

DSCN8938.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
テーブル、椅子あり、移動可
奥側ドアの向こうに自販機あ
り、移動不可

64 5階
情報コー
ナー

25 B-46
2045_IMG_5495.JPG
情報コーナー_全景.jpg
情報コーナー_天井.jpg

基本照明 ル) ルーバ
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 6  東芝
東芝ライ
テック　特
注品

127.5×
127.5

DSCN7899.JPG
情報コーナー_照明.jpg

9 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

65 5階
情報コー
ナー

25 I-27
2045_IMG_5495.JPG
情報コーナー_全景.jpg
情報コーナー_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FDL 27W 1 13φ 17φ
DSCN7890.JPG
情報コーナー_丸照明.jpg

30 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

66 5階
情報コー
ナー

25
EG-
41

2045_IMG_5495.JPG
情報コーナー_全景.jpg
情報コーナー_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ
DSCN7903.JPG
情報コーナー_非常灯.jpg

4 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1 テーブル、椅子あり、移動可

67 5階
情報コー
ナー

25
ED-
21

2045_IMG_5495.JPG
情報コーナー_全景.jpg
情報コーナー_天井.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
他）そ
の他

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2106N（電
池内蔵）

DSCN7901.JPG
情報コーナー_誘導灯
①.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

68 5階
ミーティング
ルーム

26 A-42

DSCN7921.JPG
DSCN7930.JPG
ミーティングルーム（外壁
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（外壁
側）_天井.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_天井.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FR-
42405-RS

21.5×
127.5

DSCN7925.JPG
ミーティングルーム（外壁
側）_照明.jpg

16 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

69 5階
ミーティング
ルーム

26 A42E

DSCN7921.JPG
DSCN7930.JPG
ミーティングルーム（外壁
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（外壁
側）_天井.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_天井.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2 IL 40W 1  東芝

東芝ライ
テック
FRE-
42405-RS

DSCN7923.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

70 5階
ミーティング
ルーム

26 I-100

DSCN7921.JPG
DSCN7930.JPG
ミーティングルーム（外壁
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_全景.jpg
ミーティングルーム（外壁
側）_天井.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

IL 100W 1 12φ 16.5φ

DSCN7927.JPG
ミーティングルーム（外壁
側）_丸照明.jpg
ミーティングルーム（廊下
側）_丸照明.jpg

8 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

①調光設備 14.0 344 4,816 テーブル、椅子あり、移動可

71 5階
カルチャー
工房前倉庫

27 D-42
②種別
違い

DSCN7917.JPG 基本照明
直) 直付
け

天井
他）そ
の他

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

DSCN7915.JPG
倉庫⑤_照明.jpg
倉庫⑤_天井.jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
倉庫保管物あり、移動可
棚あり、移動不可

72 5階
カルチャー
工房前トイ
レ

29 F-41
DSCN7949.JPG
トイレ③_女子_全景.jpg
トイレ③_男子_全景.jpg

基本照明 ル) ルーバ 直付け
内壁)屋
内壁

合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41001-RS

65 x 125
トイレ③_女子_照明.jpg
トイレ③_男子_照明.jpg
トイレ③_男子_照明②.jpg

8 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

73 5階
カルチャー
工房前トイ
レ

29 I-18
DSCN7949.JPG
トイレ③_女子_全景.jpg
トイレ③_男子_全景.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

13φ 17φ
トイレ③_女子_天井.jpg
トイレ③_男子_天井.jpg
トイレ③_入り口_天井.jpg

16 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

74 5階
音楽ホー
ル・MR用給
湯室

30 A-41 給湯室②_全景.jpg 基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝

東芝ライ
テック　FR-
4147F-
200HS

DSCN7919.JPG
給湯室②_照明.jpg
給湯室③_照明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032

75 5階
音楽ホー
ル・MR用給
湯室

30
G-
21W

給湯室②_全景.jpg 基本照明 防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

他）そ
の他

FL 20W 1 9×61 DSCN7918.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032

76 5階
音楽ホール
控室トイレ

31 I-18 DSCN8150.JPG ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

DSCN8149.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032
控室付トイレ
洗面台、便器、間仕切りあり、
移動不可

5

01081107
長方形



No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

77 5階
音楽ホール
控室

32 A-42
DSCN8148.JPG
控室-2_全景②.jpg
控室-2_天井②.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

DSCN8860.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

78 5階
音楽ホール
控室

32 A42E
DSCN8148.JPG
控室-2_全景②.jpg
控室-2_天井②.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1  東芝

東芝ライ
テック
FRE-
42405-RS

DSCN8859.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

79 5階
音楽ホール
控室

32 オ
DSCN8148.JPG
控室-2_全景②.jpg
控室-2_天井②.jpg

シーリングラ
イト

直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

LW100V 36W 1
LW4529（ﾔ
ﾏﾀﾞ）

15×15 DSCN8148.JPG 3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
テーブル等あり、移動可
鏡横照明は化粧用を配慮し選
定のこと

80 5階
音楽ホール
ピアノ庫

33 A-42
DSCN8143.JPG
控室-3_全景.jpg 基本照明

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

DSCN8145.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
控室-2、小ホールへの通路
備品等あり、移動可
楽器あり　移動可（ピアノ）

81 5階
音楽ホール
ピアノ庫

33 A42E
DSCN8143.JPG
控室-3_全景.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1  東芝

東芝ライ
テック
FRE-
42405-RS

DSCN8862.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
控室-2、小ホールへの通路
備品等あり、移動可
楽器あり　移動可（ピアノ）

82 5階
音楽ホール
ピアノ庫

33
EC-
21

DSCN8143.JPG
控室-3_全景.jpg 誘導灯

直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2105N
（電池内
蔵）

DSCN8133.JPG
DSCN8145.JPG

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 3.0 344 1,032
控室-2、小ホールへの通路
備品等あり、移動可
楽器あり　移動可（ピアノ）

83 5階 音楽ホール 34
EC-
21’’

DSCN8129.JPG
DSCN8130.JPG
DSCN8141.JPG
小ホール_LED③.jpg
小ホール_LED④.jpg
小ホール_全景.jpg
小ホール_天井.jpg
小ホール_天井②.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1
FA21909-
GL

22.5×62.5 27×67

小ホール_誘導灯.jpg
小ホール_誘導灯②.jpg
小ホール_誘導灯③.jpg

3 0 0%
⑩6m以上10m
未満

什器等あり　移
動不可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
客席あり、移動不可
壁庇上面に投光ライトあり、ＬＥ
Ｄ化対象

84 5階 音楽ホール 34 EF-04

DSCN8129.JPG
DSCN8130.JPG
DSCN8141.JPG
小ホール_LED③.jpg
小ホール_LED④.jpg
小ホール_全景.jpg
小ホール_天井.jpg
小ホール_天井②.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 4W 1 FED400CJ DSCN8131.JPG 6 0 0%
⑩6m以上10m
未満

什器等あり　移
動不可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
客席あり、移動不可
壁庇上面に投光ライトあり、ＬＥ
Ｄ化対象

85 6階
音楽ホール
調整室下

35
図面に
記載なし

DSCN8160.JPG
小ホール調整室下_階
段.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
21001-GL

小ホール調整室下_階段_
照明.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1 備品等あり、移動可

86 6階
音楽ホール
調整室下

35
EB-
21

DSCN8160.JPG
小ホール調整室下_階
段.jpg

基本照明＿
非常灯

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝ライ
テック
FTS-
21301N-
GL

DSCN8880.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 1.0 1 1 備品等あり、移動可

87 5階
音楽ホール
ロビー

36 I-18

DSCN8136.JPG
DSCN8159.JPG
小ホールロビー_全景.jpg
小ホールロビー_天井
②.jpg
小ホールロビー_全景２.jpg
小ホールロビー_全景
②.jpg
小ホールロビー_天井２.jpg
小ホールロビー_天井②
２.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

12φ 17φ

小ホールロビー_照明
②.jpg
小ホールロビー_丸照
明.jpg

24 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 ソファー等あり、移動可

88 5階
音楽ホール
ロビー

36 J-100

DSCN8136.JPG
DSCN8159.JPG
小ホールロビー_全景.jpg
小ホールロビー_天井
②.jpg
小ホールロビー_全景２.jpg
小ホールロビー_全景
②.jpg
小ホールロビー_天井２.jpg
小ホールロビー_天井②
２.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1 12φ 17φ

DSCN8157.JPG
小ホールロビー_照明.jpg
小ホールロビー_丸照明
②.jpg

8 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 ソファー等あり、移動可

89 5階
音楽ホール
ロビー

36
EG-
41

DSCN8136.JPG
DSCN8159.JPG
小ホールロビー_全景.jpg
小ホールロビー_天井
②.jpg
小ホールロビー_全景２.jpg
小ホールロビー_全景
②.jpg
小ホールロビー_天井２.jpg
小ホールロビー_天井②
２.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 小ホールロビー_天井.jpg 5 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1 ソファー等あり、移動可
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No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）
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（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日
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数
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主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

90 5階
音楽ホール
ロビー

36
EC-
41

DSCN8136.JPG
DSCN8159.JPG
小ホールロビー_全景.jpg
小ホールロビー_天井
②.jpg
小ホールロビー_全景２.jpg
小ホールロビー_全景
②.jpg
小ホールロビー_天井２.jpg
小ホールロビー_天井②
２.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 32W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
3105-100A

DSCN8137.JPG
小ホールロビー_誘導
灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816 ソファー等あり、移動可

91 5階
音楽ホール
ロビー

36 EE-11

DSCN8136.JPG
DSCN8159.JPG
小ホールロビー_全景.jpg
小ホールロビー_天井
②.jpg
小ホールロビー_全景２.jpg
小ホールロビー_全景
②.jpg
小ホールロビー_天井２.jpg
小ホールロビー_天井②
２.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1 FDK1197
DSCN8135.JPG
小ホールロビー_誘導灯
②.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816 ソファー等あり、移動可

92 5階
音楽ホール
倉庫

37 D-42
②種別
違い

DSCN8156.JPG
倉庫⑥_全景.jpg 基本照明

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FT-
42301-RS

倉庫⑥_照明.jpg
倉庫⑥_天井.jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

3.0 344 1,032
倉庫保管物あり、移動可
棚あり、移動不可

93 5階
カルチャー
工房側廊下

38
⑦追加
設置

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

スポットライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

JD100V 100W 1 12.5φ 17.5φ

DSCN7935.JPG
カルチャー工房側廊下_絵
画_全景.jpg
カルチャー工房側廊下_絵
画_照明.jpg
カルチャー工房側廊下_絵
画_照明②.jpg
DSCN8929.JPG
DSCN8931.JPG

4 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

94 5階
カルチャー
工房側廊下

38
⑦追加
設置

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1 12.5φ 16.5φ

カルチャー工房側廊下__
照明.jpg
カルチャー工房側廊下__
照明②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

95 5階
カルチャー
工房側廊下

38 I-18
④灯具
数違い

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

13φ 17φ

カルチャー工房側廊下__
丸照明.jpg
カルチャー工房側廊下__
照明③.jpg

32 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

96 5階
カルチャー
工房側廊下

38
EG-
41

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ DSCN8936.JPG 5 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

97 5階
カルチャー
工房側廊下

38
ED-
21

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1  東芝
東芝電材
FBK-
2106N

DSCN7948.JPG
カルチャー工房側廊下_誘
導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

98 5階
カルチャー
工房側廊下

38 EE-11

DSCN7933.JPG
DSCN7934.JPG
カルチャー工房側廊下_全
景.jpg
カルチャー工房側廊下_天
井.jpg

誘導灯
埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1  東芝
東芝電材
FBK-1197

DSCN8015.JPG
カルチャー工房側廊下_誘
導灯②.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816

一部にソファー、書類棚あり、
移動可
１灯ＬＥＤになっているが、これ
はそのまま残す

99 5階
音楽工房廊
下

39 I-18
DSCN7867.JPG
音楽工房廊下_全景.jpg
音楽工房廊下_全景②.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1 13φ 17φ

DSCN7870.JPG
音楽工房廊下_天井.jpg
音楽工房廊下_天井②.jpg
音楽工房廊下_天井③.jpg

11 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816 音楽工房前の廊下

100 5階
音楽工房廊
下

39
EG-
41

DSCN7867.JPG
音楽工房廊下_全景.jpg
音楽工房廊下_全景②.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ
DSCN7871.JPG
音楽工房廊下_天井④.jpg

4 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1 音楽工房前の廊下

101 5階
音楽工房廊
下

39
EＤ-
21’

DSCN7867.JPG
音楽工房廊下_全景.jpg
音楽工房廊下_全景②.jpg

誘導灯
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2105N
（電池内
蔵）

DSCN7880.JPG
音楽工房廊下_誘導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 14.0 344 4,816 音楽工房前の廊下

102 5階 音楽工房D 40 I-100 DSCN7863.JPG ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12.5φ 16.5φ DSCN7865.JPG 6 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

①調光設備 14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

7

01081107
長方形



No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考
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灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）
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載）

設置状況 灯具情報

間引き

103 5階 音楽工房D 40
EG-
41

DSCN7863.JPG 非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ DSCN7866.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

104 5階 音楽工房C 41 I-100
DSCN7939.JPG
音楽工房C_全景.jpg
音楽工房C_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12.5φ 16.5φ 音楽工房C_照明②.jpg 5 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

①調光設備 14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

105 5階 音楽工房C 41
EG-
41

DSCN7939.JPG
音楽工房C_全景.jpg
音楽工房C_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ DSCN8913.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

106 5階 音楽工房B 42 I-100
DSCN7937.JPG
音楽工房B_全景.jpg ダウンライト

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12.5φ 16.5φ 音楽工房B_照明②.jpg 5 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

①調光設備 14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

107 5階 音楽工房B 42
EG-
41

DSCN7937.JPG
音楽工房B_全景.jpg 非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ DSCN8919.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

108 5階
音楽工房倉
庫

43 I-100
DSCN7887.JPG
講習室_全景.jpg ダウンライト

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12.5φ 16.5φ 講習室_天井.jpg 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 344 344
棚等あり、移動不可
音楽工房倉庫奥（ドアの向こう）
は機械室（非対象）

109 5階
音楽工房倉
庫

43
EG-
41

DSCN7887.JPG
講習室_全景.jpg 非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ DSCN7888.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

1.0 1 1
棚等あり、移動不可
音楽工房倉庫奥（ドアの向こう）
は機械室（非対象）

110 5階 音楽工房A 44 I-100
DSCN7942.JPG
音楽工房A_全景.jpg
音楽工房A_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 27W 1  日立
日立照明
FD3101A-
EG

12.5φ 16.5φ
DSCN8923.JPG
DSCN8924.JPG

8 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

①調光設備 14.0 344 4,816

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

111 5階 音楽工房A 44
EG-
41

DSCN7942.JPG
音楽工房A_全景.jpg
音楽工房A_天井.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11.5φ 音楽工房A_非常灯.jpg 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 1 1

楽器類あり、移動可
球がＬＥＤでもＬＥＤ化対象とす
る
現況調光不可だが調光可とす
ること

112 5階
カルチャー
工房更衣室

45 A42E

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1  東芝

東芝ライ
テック
FRE-
42405-RS

カルチャー工房更衣室側_
照明②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
照明③.jpg

2 0 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

113 5階
カルチャー
工房更衣室

45
②種別
違い

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

シーリングラ
イト

防) 防滴 カ) カバー
埋) 埋め
込み

天井
他）そ
の他

FCL 15W 1
 パナソニッ
ク

ナショナル
グロー式
MP
MM2184

19.5φ 22.5φ

DSCN8023.JPG
DSCN8025.JPG
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_照明.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_照明②.jpg

4 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

114 5階
カルチャー
工房更衣室

45 M-60
④灯具
数違い

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

シーリングラ
イト

防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

天井
合）合
板等

IL 60W 1 IG2205WN 10φ

DSCN8027.JPG
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_照明③.jpg
カルチャー工房更衣室側_
照明２.jpg

2 0 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

8
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115 5階
カルチャー
工房更衣室

45 I-18

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

カルチャー工房更衣室側_
天井.jpg
カルチャー工房更衣室側_
照明.jpg

4 0 0% ③3m未満 什器等なし 3.0 344 1,032
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

116 5階
カルチャー
工房更衣室

45
EG-
41

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

非常灯
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11φ DSCN8925.JPG 1 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

117 5階
カルチャー
工房更衣室

45
EC-
21

DSCN8011.JPG
DSCN8013.JPG
DSCN8014.JPG
カルチャー工房更衣室側_
全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景.jpg
カルチャー工房更衣室側_
シャワー_全景②.jpg
カルチャー工房更衣室側_
全景２.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2105N
（電池内
蔵）

カルチャー工房更衣室側_
誘導灯.jpg

1 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 3.0 344 1,032
廊下、更衣室、シャワーブース
で構成
ロッカーあり、移動不可

118 5階
カルチャー
工房

46 B-42
DSCN8009.JPG
カルチャー工房_全景.jpg 基本照明 ル) ルーバ

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2  東芝
東芝ライ
テック　FR-
42703-RS

29×124
32.5×
127.5

DSCN8006.JPG
カルチャー工房_天井.jpg
カルチャー工房_照明.jpg

20 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816 一部に楽器等あり、移動可

119 5階
カルチャー
工房

46 I-18
DSCN8009.JPG
カルチャー工房_全景.jpg ダウンライト

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FDL 18W 1
FLD18
0(V)

カルチャー工房_照明
②.jpg

10 0 0% ③3m未満 什器等なし 14.0 344 4,816 一部に楽器等あり、移動可

120 5階
カルチャー
工房

46
EG-
41

DSCN8009.JPG
カルチャー工房_全景.jpg 非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 40W 1 ID7501EM 9φ 11φ DSCN8927.JPG 2 0 0% ③3m未満 什器等なし 1.0 1 1 一部に楽器等あり、移動可

121 5階
カルチャー
工房

46
EC-
21

DSCN8009.JPG
カルチャー工房_全景.jpg 誘導灯

埋) 埋め
込み

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1 FDK2180N 20.5×60.5 25.5×65
DSCN8008.JPG
カルチャー工房_誘導
灯.jpg

1 0 0% ③3m未満 什器等なし ③電池内蔵 14.0 344 4,816 一部に楽器等あり、移動可

122 5階
カルチャー
工房内倉庫

47 D-41
④灯具
数違い

DSCN8004.JPG
DSCN8005.JPG
倉庫⑦-1_全景.jpg

基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41301-RS

12×125
倉庫⑦-1_照明.jpg
倉庫⑦-1_照明②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816 倉庫保管物あり、移動可

123 5階
アートギャラ
リー倉庫③

48 D-41
DSCN8003.JPG
倉庫⑦-2_全景.jpg 基本照明

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41301-RS

12×125
DSCN8002.JPG
倉庫⑦-2_照明.jpg
倉庫⑦-2_照明②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344 展示物取付壁あり、移動可

124 5階
アートギャラ
リー

49
図面に
記載なし

DSCN7840.JPG
アートギャラリー_全景.jpg
アートギャラリー_天井.jpg
DSCN8885.JPG
DSCN8886.JPG

スポットライト
直) 直付
け

レール
取付け

他）そ
の他

JD100V 75W 1  東芝

東芝ライ
テック
IHB-
2038R(W)

DSCN7841.JPG
アートギャラリー_展示用
照明.jpg
アートギャラリー_展示用
照明②.jpg

50 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
格子状天井の上に照明あり
展示物取付壁あり、移動可

125 5階
アートギャラ
リー

49 I-18

DSCN7840.JPG
アートギャラリー_全景.jpg
アートギャラリー_天井.jpg
DSCN8885.JPG
DSCN8886.JPG

ダウンライト 天吊り 天井
他）そ
の他

FDL 18W 1 12φ
DSCN7844.JPG
アートギャラリー_照明.jpg

20 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
格子状天井の上に照明あり
展示物取付壁あり、移動可

126 5階
アートギャラ
リー

49
EG-
41

DSCN7840.JPG
アートギャラリー_全景.jpg
アートギャラリー_天井.jpg
DSCN8885.JPG
DSCN8886.JPG

非常灯 天吊り 天井

他）そ
の他
DSCN7
846.JP
G

IL 40W 1 10φ
DSCN7846.JPG
アートギャラリー_照明
②.jpg

3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

14.0 344 4,816
格子状天井の上に照明あり
展示物取付壁あり、移動可

127 5階
アートギャラ
リー

49
EC-
11

図面に
記載なし

DSCN7840.JPG
アートギャラリー_全景.jpg
アートギャラリー_天井.jpg
DSCN8885.JPG
DSCN8886.JPG

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 10W 1  東芝

東芝ライ
テック
FBK-
1107NA
（電池内
蔵）

DSCN7853.JPG
アートギャラリー_誘導
灯.jpg

1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
格子状天井の上に照明あり
展示物取付壁あり、移動可

128 5階
アートギャラ
リー

49
EC-
21

DSCN7840.JPG
アートギャラリー_全景.jpg
アートギャラリー_天井.jpg
DSCN8885.JPG
DSCN8886.JPG

誘導灯
直) 直付
け

天井
他）そ
の他

FL 20W 1  東芝

東芝電材
FBK-
2105N
（電池内
蔵）

DSCN7849.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
格子状天井の上に照明あり
展示物取付壁あり、移動可

129 5階
アートギャラ
リー倉庫②

50 D-41 DSCN7858.JPG 基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41301-RS

DSCN7862.JPG
倉庫⑧-1_天井.jpg
倉庫⑧-1_照明.jpg
倉庫⑧-1_照明②.jpg

2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動可

1.0 344 344
アートギャラリー倉庫②,①は連
結している
倉庫保管物あり、移動可

130 5階
アートギャラ
リー倉庫①

51 D-41 DSCN7858.JPG 基本照明
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝
東芝ライ
テック　FT-
41301-RS

DSCN8884.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032

アートギャラリー倉庫②,①は連
結している
倉庫保管物あり、移動可
棚あり　移動困難

9

01081107
長方形



No. 階数 エリア 写真集ファイル名 照明の用途 灯具 天井高 エリア 付加 備考

No. 等 エリア
位
置

姿図記
号

相違
（エリア全景）

1 2 3 設置方法 設置場所 材
管球種別

（アルファベット）
管球種別

（数値（W））
管球数

管球種別
（アルファベット）

管球種別
（数値（W））

管球数 灯具メーカー 型番 内径 外径
写真集ファイル名（既存照明

器具）
数 台数 率（%） 判別 状況 機能 時間/日

年間日
数

年間（h）

点灯時間
主たる用途の管球について

その他）その他の管球（基本照明＋非常
灯の「非常灯」部分）

灯具寸法（cm）

図面との
関係性

付属器具
（4つ以上有る場合）合板等は備考欄に記

載）

設置状況 灯具情報

間引き

131 5階
アートギャラ
リー給湯室

52 A-41 DSCN7859.JPG 基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 1  東芝

東芝ライ
テック　FR-
4147F-
200HS

DSCN7856.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032 流し台、棚あり、移動不可

132 5階
アートギャラ
リー給湯室

52
G-
21W

DSCN7859.JPG 基本照明 防) 防滴 カ) カバー
直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1
9×61×高
さ６

DSCN7857.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

3.0 344 1,032 流し台、棚あり、移動不可

133 6階
ホール調整
室

53 A-42

DSCN8101.JPG
DSCN8102.JPG
大ホール調整室_全景.jpg
大ホール調整室_全景
②.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

大ホール調整室_照明.jpg
大ホール調整室_天井
②.jpg

7 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
備品等あり、移動可
机、調整卓あり、移動不可

134 6階
ホール調整
室

53 A42E

DSCN8101.JPG
DSCN8102.JPG
大ホール調整室_全景.jpg
大ホール調整室_全景
②.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE42405
RS

DSCN8833.JPG 3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
備品等あり、移動可
机、調整卓あり、移動不可

135 6階
ホール調整
室

53 I-100

DSCN8101.JPG
DSCN8102.JPG
大ホール調整室_全景.jpg
大ホール調整室_全景
②.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12φ 16.5φ DSCN8835.JPG 6 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
備品等あり、移動可
机、調整卓あり、移動不可

136 6階
ホール調整
室

53
EB-
21

DSCN8101.JPG
DSCN8102.JPG
大ホール調整室_全景.jpg
大ホール調整室_全景
②.jpg

基本照明＿
非常灯

直) 直付
け

天井
合）合
板等

FL 20W 1
FTS21301
N

DSCN8107.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
備品等あり、移動可
机、調整卓あり、移動不可

137 6階
ホール調整
室

53
EC-
21

②種別
違い

DSCN8101.JPG
DSCN8102.JPG
大ホール調整室_全景.jpg
大ホール調整室_全景
②.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

他）そ
の他

FL 20W 1
FBK-
2105N

DSCN8838.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
備品等あり、移動可
机、調整卓あり、移動不可

138 6階
音楽ホール
調整室

55 A-42
2018_IMG_5476.JPG
小ホール調整室_全景.jpg
小ホール調整室_天井.jpg

基本照明
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2
FR42405R
S

小ホール調整室_照明.jpg 3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
小ホールの調整室
ライトや備品あり、移動可
調整卓あり、移動不可

139 6階
音楽ホール
調整室

55 A42E
2018_IMG_5476.JPG
小ホール調整室_全景.jpg
小ホール調整室_天井.jpg

基本照明＿
非常灯

埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

FLR 40W 2 IL 40W 1
FRE42405
RS

DSCN8882.JPG 2 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
小ホールの調整室
ライトや備品あり、移動可
調整卓あり、移動不可

140 6階
音楽ホール
調整室

55 I-100
2018_IMG_5476.JPG
小ホール調整室_全景.jpg
小ホール調整室_天井.jpg

ダウンライト
埋) 埋め
込み

天井
合）合
板等

IL 100W 1 12φ 16.5φ DSCN8883.JPG 3 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

14.0 344 4,816
小ホールの調整室
ライトや備品あり、移動可
調整卓あり、移動不可

141 6階
音楽ホール
調整室

55
EC-
21

2018_IMG_5476.JPG
小ホール調整室_全景.jpg
小ホール調整室_天井.jpg

誘導灯
直) 直付
け

内壁)屋
内壁

合）合
板等

FL 20W 1 FDK2105N 2018_IMG_5477.JPG 1 0 0% ③3m未満
什器等あり　移
動不可

③電池内蔵 14.0 344 4,816
小ホールの調整室
ライトや備品あり、移動可
調整卓あり、移動不可

141
総
計

28 141 19 10 0 141 141 141 141 141 141 11 11 11 685 139 141 141 141

10

01081107
長方形



灯具写真



DSCN7996.JPG 1 ロビー_照明②.jpg 1

DSCN7992.JPG 2 ロビー_照明①.jpg 2

ロビー_照明③.jpg 2 DSCN7998.JPG 3

５階

エリア：ホールロビー ・ メインエントランス



ロビー_丸照明③.jpg 3 DSCN8028.JPG 4

ロビー_丸照明②.jpg 4 DSCN8895.JPG 5

DSCN8032.JPG 6 DSCN8034.JPG 6

５階

エリア：ホールロビー ・ メインエントランス（前ページ続き）



ロビー_非常灯.jpg 7 大ホール_入り口_照明.jpg 7

DSCN8043.JPG 8 DSCN8121.JPG 9

ロビー_事務室近く_誘導灯②.jpg 9 DSCN8037.JPG 10

５階

エリア：ホールロビー ・ メインエントランス（前ページ続き）



ロビーエレベーター近く_誘導灯.jpg 10 DSCN8035.JPG 11

DSCN8046.JPG 12 ロビー_照明④.jpg 12

エレベーター前_丸照明.jpg 13 エレベーター前_非常灯.jpg 14

エリア：ホールロビー ・ メインエントランス（前ページ続き）

エリア：客用エレベーターホール

５階



DSCN8842.JPG 15 16

大ホール調整室下_照明.jpg 17 大ホール調整室下_照明②.jpg 17

DSCN8107.JPG 18

エリア：ホール調整室下

大ホール調整室下_階段裏_照明②.jpg

５階



大ホール_誘導灯②.jpg 19

DSCN8042.JPG 20 打合せコーナー_照明.jpg 20

打合せコーナー_丸照明.jpg 21 DSCN8944.JPG 22

５階

エリア：会議室

エリア：ホール



DSCN8845.JPG 23 DSCN8846.JPG 24

DSCN8066.JPG 25 倉庫①ｰ1_（大部屋）_照明.jpg 25

倉庫①ｰ1_（大部屋）_天井.jpg 25

エリア：音響倉庫

５階

エリア：会議室横



倉庫①-2_（小部屋）_照明.jpg 26

下手裏出口_（大ホール舞台袖）_照明.jpg 27、28 下手裏出口_（大ホール舞台袖）_誘導灯.jpg 29

楽屋_照明②.jpg 30 楽屋_照明④.jpg 30

エリア：ホールピアノ庫

５階

エリア：ホール下手附室

エリア：楽屋



楽屋_照明①.jpg 31 楽屋_照明③.jpg 31

DSCN8851.JPG 31 DSCN8852.JPG 32

トイレ①_男子_照明.jpg 33 DSCN8095.JPG 34

エリア：楽屋　（前ページの続き）

５階

エリア：ホール楽屋トイレ



トイレ①_シャワー_照明②.jpg 34 DSCN8096.JPG 35

トイレ①_シャワー_照明③.jpg 35 DSCN8092.JPG 36

トイレ①_シャワー_照明②.jpg 36 トイレ①_シャワー_照明.jpg 37

５階

エリア：ホール楽屋トイレ（前ページ続き）



DSCN8087.JPG 38 給湯室①_照明②.jpg 38

DSCN8089.JPG 39 給湯室①_照明.jpg 39

倉庫②_照明.jpg 40 倉庫②_天井.jpg 40

エリア：楽屋倉庫

５階

エリア：ホール楽屋給湯室



DSCN8085.JPG 41 楽屋側廊下_天井.jpg 41

DSCN8084.JPG 42 DSCN8077.JPG 43

楽屋側廊下_誘導灯.jpg 43

５階

エリア：楽屋側廊下



44 上手裏出口_非常灯.jpg 44

45 上手裏出口_照明.jpg 45

搬入口出入口_天井.jpg 46 搬入口出入口_照明.jpg 47

エリア：ホール上手附室

エリア：搬入口前室

５階

上手裏出口_（エレベータホール側）_照明.jpg

上手裏出口_（エレベータホール側）_天井.jpg



DSCN8128.JPG 48 搬入口廊下_照明.jpg 48

搬入口廊下_天井②.jpg 49 DSCN8901.JPG 50

DSCN8900.JPG 51 DSCN8124.JPG 52

エリア：搬入口廊下

５階



搬入口廊下_誘導灯.jpg 52

倉庫③_照明.jpg 53 倉庫③_天井.jpg 53

DSCN7978.JPG 54 DSCN7984.JPG 54

エリア：ホールトイレ

エリア：照明倉庫

５階

エリア：搬入口廊下（前ページ続き）



トイレ②_女子_照明①.jpg 54 トイレ②_女子_照明②.jpg 54

トイレ②_障碍者用_照明.jpg 55 DSCN8907.JPG 56

倉庫④_照明.jpg 57

エリア：事務所横倉庫

エリア：ホールトイレ（前ページ続き）

５階



事務室_照明.jpg 58 事務室_照明_非常灯あり.jpg 59

事務所流し場_照明②.jpg 60 2042_IMG_5491.JPG 61

事務所流し場_照明.jpg 61

エリア：事務所流し場

エリア：事務所

５階



事務所応接室_照明.jpg 62 DSCN8938.JPG 63

DSCN7899.JPG 64 情報コーナー_照明.jpg 64

DSCN7890.JPG 65 情報コーナー_丸照明.jpg 65

５階

エリア：事務所応接室

エリア：情報コーナー



DSCN7903.JPG 66 情報コーナー_非常灯.jpg 66

DSCN7901.JPG 67 情報コーナー_誘導灯①.jpg 67

DSCN7925.JPG 68 ミーティングルーム（外壁側）_照明.jpg 68

５階

エリア：ミーティングルーム

エリア：情報コーナー（前ページ続き）



DSCN7923.JPG 69 DSCN7927.JPG 70

ミーティングルーム（外壁側）_丸照明.jpg 70 ミーティングルーム（廊下側）_丸照明.jpg 70

DSCN7915.JPG 71 倉庫⑤_照明.jpg 71

５階

エリア：カルチャー工房前倉庫

エリア：ミーティングルーム（前ページ続き）



倉庫⑤_天井.jpg 71

トイレ③_女子_照明.jpg 72 トイレ③_男子_照明.jpg 72

トイレ③_男子_照明②.jpg 72 トイレ③_女子_天井.jpg 73

エリア：カルチャー工房前トイレ

５階

エリア：カルチャー工房前倉庫（前ページ続き）



トイレ③_男子_天井.jpg 73 トイレ③_入り口_天井.jpg 73

DSCN7919.JPG 74 給湯室②_照明.jpg 74

給湯室③_照明.jpg 74 DSCN7918.JPG 75

５階

エリア：音楽ホール・MR用給湯室

エリア：カルチャー工房前トイレ（前ページ続き）



DSCN8149.JPG 76

DSCN8860.JPG 77 DSCN8859.JPG 78

DSCN8148.JPG 79

エリア：音楽ホール控室

エリア：音楽ホール控室トイレ
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DSCN8145.JPG 80 DSCN8862.JPG 81

DSCN8133.JPG 82 DSCN8145.JPG 82

小ホール_誘導灯.jpg 83 小ホール_誘導灯②.jpg 83

５階

エリア：音楽ホール

エリア：音楽ホールピアノ庫



小ホール_誘導灯③.jpg 83 DSCN8131.JPG 84

小ホール調整室下_階段_照明.jpg 85 DSCN8880.JPG 86

小ホールロビー_照明②.jpg 87 小ホールロビー_丸照明.jpg 87

エリア：音楽ホール調整室下

エリア：音楽ホールロビー

５階

エリア：音楽ホール（前ページ続き）



DSCN8157.JPG 88 小ホールロビー_照明.jpg 88

小ホールロビー_丸照明②.jpg 88 小ホールロビー_天井.jpg 89

DSCN8137.JPG 90 小ホールロビー_誘導灯.jpg 90

５階

エリア：音楽ホールロビー（前ページ続き）



DSCN8135.JPG 91 小ホールロビー_誘導灯②.jpg 91

倉庫⑥_照明.jpg 92 倉庫⑥_天井.jpg 92

DSCN7935.JPG 93 93カルチャー工房側廊下_絵画_全景.jpg

エリア：音楽ホール倉庫

エリア：カルチャー工房側廊下

５階

エリア：音楽ホールロビー（前ページ続き）



93 93

DSCN8929.JPG 93 DSCN8931.JPG 93

カルチャー工房側廊下__照明.jpg 94 カルチャー工房側廊下__照明②.jpg 94

５階

カルチャー工房側廊下_絵画_照明②.jpgカルチャー工房側廊下_絵画_照明.jpg

エリア：カルチャー工房側廊下　（前ページの続き）



カルチャー工房側廊下__丸照明.jpg 95 カルチャー工房側廊下__照明③.jpg 95

DSCN8936.JPG 96 DSCN7948.JPG 97

カルチャー工房側廊下_誘導灯.jpg 97 DSCN8015.JPG 98

５階

エリア：カルチャー工房側廊下（前ページ続き）



カルチャー工房側廊下_誘導灯②.jpg 98

DSCN7870.JPG 99 音楽工房廊下_天井.jpg 99

音楽工房廊下_天井②.jpg 99 音楽工房廊下_天井③.jpg 99

エリア：音楽工房廊下

エリア：カルチャー工房側廊下（前ページ続き）

５階



DSCN7871.JPG 100 音楽工房廊下_天井④.jpg 100

DSCN7880.JPG 101 音楽工房廊下_誘導灯.jpg 101

DSCN7865.JPG 102 DSCN7866.JPG 103

エリア：音楽工房廊下（前ページ続き）

エリア：音楽工房D

５階



音楽工房C_照明②.jpg 104 DSCN8913.JPG 105

音楽工房B_照明②.jpg 106 DSCN8919.JPG 107

講習室_天井.jpg 108 DSCN7888.JPG 109

エリア：音楽工房C

エリア：音楽工房B

５階

エリア：音楽工房倉庫



DSCN8923.JPG 110 DSCN8924.JPG 110

音楽工房A_非常灯.jpg 111

カルチャー工房更衣室側_照明②.jpg 112 カルチャー工房更衣室側_照明③.jpg 112

エリア：音楽工房A

５階

エリア：カルチャー工房更衣室



DSCN8023.JPG 113 DSCN8025.JPG 113

113 113

DSCN8027.JPG 114 114カルチャー工房更衣室側_シャワー_照明③.jpg

カルチャー工房更衣室側_シャワー_照明.jpg カルチャー工房更衣室側_シャワー_照明②.jpg

５階

エリア：カルチャー工房更衣室（前ページの続き）



カルチャー工房更衣室側_照明２.jpg 114 カルチャー工房更衣室側_天井.jpg 115

カルチャー工房更衣室側_照明.jpg 115 DSCN8925.JPG 116

カルチャー工房更衣室側_誘導灯.jpg 117

５階

エリア：カルチャー工房更衣室(前ページ続き）



DSCN8006.JPG 118 カルチャー工房_天井.jpg 118

カルチャー工房_照明.jpg 118 カルチャー工房_照明②.jpg 119

DSCN8927.JPG 120 DSCN8008.JPG 121

エリア：カルチャー工房

５階



カルチャー工房_誘導灯.jpg 121

倉庫⑦-1_照明.jpg 122 倉庫⑦-1_照明②.jpg 122

DSCN8002.JPG 123 倉庫⑦-2_照明.jpg 123

エリア：カルチャー工房内倉庫

５階

エリア：カルチャー工房（前ページ続き）

エリア：アートギャラリー倉庫③



倉庫⑦-2_照明②.jpg 123

DSCN7841.JPG 124 アートギャラリー_展示用照明.jpg 124

アートギャラリー_展示用照明②.jpg 124 DSCN7844.JPG 125

５階

エリア：アートギャラリー

エリア：アートギャラリー倉庫③　（前ページの続き）



アートギャラリー_照明.jpg 125 DSCN7846.JPG 126

アートギャラリー_照明②.jpg 126 DSCN7853.JPG 127

アートギャラリー_誘導灯.jpg 127 DSCN7849.JPG 128

エリア：アートギャラリー（前ページ続き）

５階



DSCN7862.JPG 129 倉庫⑧-1_天井.jpg 129

倉庫⑧-1_照明.jpg 129 倉庫⑧-1_照明②.jpg 129

DSCN8884.JPG 130

５階

エリア：アートギャラリー倉庫①

エリア：アートギャラリー倉庫②



DSCN7856.JPG 131 DSCN7857.JPG 132

５階

エリア：アートギャラリー給湯室



大ホール調整室_照明.jpg 133 大ホール調整室_天井②.jpg 133

DSCN8833.JPG 134 DSCN8835.JPG 135

DSCN8107.JPG 136 DSCN8838.JPG 137
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エリア：ホール調整室



小ホール調整室_照明.jpg 138 DSCN8882.JPG 139

DSCN8883.JPG 140 2018_IMG_5477.JPG 141

エリア：音楽ホール調整室

６階
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