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埋設用明示シート敷設に関する特記仕様書 
平成 12 年 10 月 1 日 

 

請負人は、埋設用明示シート敷設に当っては次によらなければならない。 

 

１ 設計図書で埋設明示シートを敷設指示された箇所は、次頁の方法で埋設明示シートを施工しなけれ

ばならない。 

また、既設管で監督員が別途指示した箇所についても同様に埋設シートを敷設しなければならない。 

 

２ 請負人が、埋設用明示シートを調達する場合は仕様等を必ず確認すること。 

 

３ 工業用水道工事の場合の表示文字は、「工業用水道管注意」とする。 
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埋設用明示シート敷設方法図 
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明示シート敷設方法 
・材質 ポリエチレン  

・地色   青  

・文字   白  

0.4m 

水道管  

明示シート 管の上部より 30cm

の位置に連続してシ

ートを敷設する。 


