
 

 

 

 

 

 

 

 
市営地下鉄ブルーラインの運転見合わせ（折り返し運転）について（最終報） 

 

 

本日 12 月 19 日午後 7 時 15 分、伊勢佐木長者町駅から吉野町駅間の異常電流を変電所

で検出したことにより、折り返し運転を実施しておりましたが、午後 11 時 40 分に安全確

認が終了したので、運行を再開します。 

お客様には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。 

 

 

１ 運転支障の概要 

（1）発生日時 

令和５年 12 月 19 日（火） 午後 7 時 15 分 

 

（2）発生場所 

市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅から吉野町駅間 

 

（3）経過等 

午後７時 15 分 伊勢佐木長者町駅から吉野町駅間の異常電流を変電所で検出 

午後７時 16 分  全線運転見合わせ 

午後８時 ４分  上大岡駅から湘南台駅間で折り返し運転開始 

午後８時 11 分   あざみ野駅から横浜駅間で折り返し運転開始 

午後 11 時 40 分  安全確認完了 

午前０時 10 分   運行再開予定 

 

２ 影響人員 

約 50,000 人 

     

３ 原因 

伊勢佐木長者町駅から阪東橋駅間のトンネル天井部に設置してあった養生ネット及びそれ

を留めていたワイヤーが外れて落下したことにより、サードレールと走行レールの間で短絡

し、過大な電流が流れ、停電が発生したもの。 

 

    ※サードレール 

走行レールの脇にサードレール（３本目のレール）と呼ばれる給電用のレールを設け、 

パンタグラフに相当する集電靴（コレクタシュー）と呼ばれる集電装置によって電車へ給電

する方式。 

 

お問合せ先 

交通局 施設課長 上杉 知 Tel 045-671-3148 
 

 

令和５年 12 月 19 日 
交 通 局 施 設 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 


