
 

 

 

 

 

 

 

 
 

水道管の漏水事故について（第１報） 

 
 本日、西谷浄水場敷地内（保土ケ谷区川島町 522 番地）に埋設されている水道管（口径 80 センチメート

ル、昭和 50 年布設）から漏水する事故が発生しました。 
現在、早期復旧できるよう対応しております。 
周辺住民の方々にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。 

  
１  事故発生日時 

  令和４年９月 30 日（金）午前 10 時 00分ごろ 

 
２  事故発生場所 

  保土ケ谷区川島町 522 番地 
 

３  漏水原因 

  西谷浄水場構内の工事に伴う毀損事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

水道局再整備推進課長 古川 明彦  Tel 045-671-3055 
  

令 和 ４ 年 ９ 月 3 0 日 
水 道 局 
再 整 備 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 


