
Ｎ． Ｓ

雷保護設備 機器姿図

Ｅ－０９０

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ｅ－０９１

Ａ１ ： １／２００ 雷保護設備 立面図

Ａ３ ： １／４００

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００
雷保護設備 １階配線図

Ｅ－０９２

Ａ１ ： １／２００

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／２００
雷保護設備 ３階配線図

Ｅ－０９３

Ａ３ ： １／４００

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



雷保護設備 Ｒ階配線図

Ｅ－０９４

Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



太陽光設備 特記仕様書Ｎ： Ｓ

Ｅ－０９５

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ｎ． Ｓ

太陽光発電設備 機器図

Ｅ－０９６

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



太陽光設備 単線結線図Ｎ： Ｓ

Ｅ－０９７

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

太陽光設備 ２階配線図

Ｅ－０９８

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

太陽光設備 ３階配線図

Ｅ－０９９

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

太陽光設備 ４階配線図

Ｅ－１００

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

太陽光発電設備 ５階平面図

Ｅ－１０１

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／１００

Ａ３ ： １／２００

太陽光設備 Ｒ階配線図

Ｅ－１０２

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： １／２００

Ａ３ ： １／４００

太陽光発電設備 天井裏上段・ Ｒ階配置図

Ｅ－１０３

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ｅ－１ ０４

庁舎棟 受変電設備 単線結線図
Ａ１ ： －／－

Ａ３ ： －／－

ＴＤ

Ａ

ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＶＣＴ

Ｗｈ

ＤＭ

ＺＰＤ －Ｆ１

碍子型

３

ＣＨ－Ｆ１

ＺＣＴ－Ｆ１

６．９ｋＶ ２００Ａ

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

５２－Ｆ１

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

ＣＴ×２

１５０／５Ａ

ＣＴ×２

５０／５Ａ

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

５２－ＦＣ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＨ－ＦＣ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

ＫＩＰ３８ｓｑ
ＲＳＴ

Ａ

５０／５Ａ

※Ａ

ＩＥ２ｓｑ

Ｉ ＞

５１－ＦＣ

ＯＣＲ

ＣＴＴ

ＴＤ

Ａ

ＡＳ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＲＳＴ
ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

ＣＴ×２

２００／５Ａ

４０ＶＡ ４０倍

（ＣＤ－４０ＮＡ）

ＣＨ－Ｆ２

ＡＳ

※ＺＰＤ１

Ｉ ＞

６７－Ｆ１

ＤＧＲ

ＺＣＴＴ

ＴＤ

Ａ

ＣＴＴ

５１－Ｆ１

ＯＣＲ

Ｉ ＞

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ２ｓｑ

※Ａ

Ａ

１５０／５Ａ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ２ｓｑＩＥ５．５ｓｑ

ＺＶＴＴ

５２－Ｒ１

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１００ｓｑ

（Ｃｕ３０×ｔ５）

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

インターロック

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ

８９－Ｒ１

ＤＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ４００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（ＡＵＸ付）

ＴＤ

Ａ

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＴＴ

５１－Ｆ２

ＯＣＲ

Ｉ ＞

ＩＥ２ｓｑ

※Ａ
５２－Ｆ２

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

ＣＴ×２

１００／５Ａ

ＡＳ

Ａ

１００／５Ａ

ＶＴＴ

Ｉ ＞

５１－Ｒ１

ＯＣＲ

ＩＥ２ｓｑ

ＣＴＴ

ＲＳＴ

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ２ｓｑ

Ｆ×２

１０Ａ

ＶＴ ×２

６６００／１１０Ｖ

５０ＶＡ

ＰＦ：Ｔ１Ａ

ＲＣ４０ｋＡ

５５－Ｒ１

ＡＰＦＣ

ＴＤ

ｃｏｓφ

ＴＤ

Ｗ

ＶＴＴ

８９－ＲＡ

ＤＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ４００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（ＡＵＸ付）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

５２－ＲＡ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＲＳＴ

ＫＩＰ１００ｓｑ

インターロック

ＶＴ ×２

６６００／１１０Ｖ

５０ＶＡ

ＰＦ：Ｔ１Ａ

ＲＣ４０ｋＡ

Ｆ×２

１０Ａ

ＩＥ２ｓｑ

ＲＳＴ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＣＨ－ＲＡ

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

Ｕ ＜

ＶＳ

２７－ＲＡ

ＵＶＲ

Ｖ

９０００／１５０Ｖ

５２－ＲＢ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ

インターロック

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＲＳＴ

ＫＩＰ１００ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ

８９－ＲＢ

ＤＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ４００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（ＡＵＸ付）

ＣＨ－ＲＢ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＶＴＴ

ＩＥ２ｓｑ

Ｆ×２

１０Ａ

ＶＴ ×２

６６００／１１０Ｖ

５０ＶＡ

ＰＦ：Ｔ１Ａ

ＲＣ４０ｋＡ

２７－ＲＢ

ＵＶＲ

Ｕ ＜

Ｖ

９０００／１５０Ｖ

ＶＳ

５１－Ｆ３

ＯＣＲ

Ｉ ＞

ＣＨ－Ｆ３

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＴＴ

ＩＥ２ｓｑ

※Ａ
５２－Ｆ３

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

ＣＴ×２

１５０／５Ａ

ＡＳ

ＴＤ

Ａ

Ａ

１５０／５Ａ

ｃｏｓφ

１±０．５

Ｗ

３６００ｋＷ

Ｗｈ

－Ｒ１

（パルス付）

ＲＳＴ

２７－Ｒ１

ＵＶＲ

Ｕ ＜

ＴＤ

Ｖ

Ｖ

９０００／１５０Ｖ

Ａ

２００／５Ａ

ＶＳ

ＡＳ

５２－Ｂ１

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＴＤ

Ａ

ＣＴＴ

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ２ｓｑ

６．６ｋＶ ＦＰＴ６０ｓｑ

ＣＨ－Ｆ４

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

ＣＴ×２

１００／５Ａ

５１－Ｆ４

ＯＣＲ

Ｉ ＞

ＡＳ

Ａ

１００／５Ａ

※Ｂ

ＲＳＴ

５２－Ｆ４

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＣＨ－Ｐ

一般低圧動力盤（１）

ＣＴ×２

１０００／５Ａ

４０ＶＡ

ＺＣＴ

－Ｐ１

１００Ａ

１７

ＲＳＴ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

Ｔ－Ｐ１

３φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

６６００／２１０Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＡＳ

Ａ

１０００／５Ａ
整定値

（４．１Ａ）

ＥＬ

ＶＳ

Ｖ

３００Ｖ

ＺＣＴＴ

（ＴＢ）

ＥＬＲ－Ｐ１

Ｆ×２

１０Ａ

４９－Ｐ１

ＴＨＲ

ＩＥ３８ｓｑ

８９－Ｐ１

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ６０Ａ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＳＲ－Ｃ２

３φ ６．３８ｋｖａｒ

２４３Ｖ（６．６ｋＶ）

（６％），（モールド）

（警報接点付）

４２－Ｃ２

ＶＭＣ

６．６ｋＶ ２００Ａ

ＲＣ４ｋＡ

ＰＦ：Ｇ３０Ａ ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＰＦ断ＳＷ付）

ＳＣ－Ｃ２

３φ １０６ｋｖａｒ

７．０２ｋＶ（乾式）

（警報接点付）

（放電抵抗内蔵）

ＳＲ－Ｃ１

３φ ６．３８ｋｖａｒ

２４３Ｖ（６．６ｋＶ）

（６％），（モールド）

（警報接点付）

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＳＣ－Ｃ１

３φ １０６ｋｖａｒ

７．０２ｋＶ（乾式）

（警報接点付）

（放電抵抗内蔵）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ

４２－Ｃ１

ＶＭＣ

６．６ｋＶ ２００Ａ

ＲＣ４ｋＡ

ＰＦ：Ｇ３０Ａ ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＰＦ断ＳＷ付）

ＲＳＴ
ＫＩＰ１４ｓｑ

ＲＳＴ
ＫＩＰ１４ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＳＣ－Ｃ３

３φ １０６ｋｖａｒ

７．０２ｋＶ（乾式）

（警報接点付）

（放電抵抗内蔵）

４２－Ｃ３

ＶＭＣ

６．６ｋＶ ２００Ａ

ＲＣ４ｋＡ

ＰＦ：Ｇ３０Ａ ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＰＦ断ＳＷ付）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＳＲ－Ｃ３

３φ ６．３８ｋｖａｒ

２４３Ｖ（６．６ｋＶ）

（６％），（モールド）

（警報接点付）

ＳＣ－Ｃ４

３φ １０６ｋｖａｒ

７．０２ｋＶ（乾式）

（警報接点付）

（放電抵抗内蔵）

４２－Ｃ４

ＶＭＣ

６．６ｋＶ ２００Ａ

ＲＣ４ｋＡ

ＰＦ：Ｇ３０Ａ ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＰＦ断ＳＷ付）

ＳＲ－Ｃ４

３φ ６．３８ｋｖａｒ

２４３Ｖ（６．６ｋＶ）

（６％），（モールド）

（警報接点付）

８９－Ｐ２

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ７５Ａ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＫＩＰ１４ｓｑ
ＲＳＴ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

１８

Ｖ

３００Ｖ

Ａ

１５００／５Ａ

ＥＬ

ＺＣＴ

－Ｐ２

１００Ａ

４９－Ｐ２

ＴＨＲ

Ｆ×２

１０Ａ

整定値

（４．５Ａ）

ＣＴ×２

１５００／５Ａ

４０ＶＡ

ＶＳ

ＡＳ

ＩＥ６０ｓｑ

ＥＬＲ－Ｐ２

（ＴＢ）

ＺＣＴＴ

Ｔ－Ｐ２

３φ３Ｗ ５００ｋＶＡ

６６００／２１０Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

８９－Ｐ３

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ２０Ａ×２

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＫＩＰ１４ｓｑ
ＲＳ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

１９

Ｖ

３００Ｖ

Ａ

３００／５Ａ

ＥＬ

ＺＣＴ

－Ｐ３

１００Ａ

４９－Ｐ３

ＴＨＲ

Ｆ×１

１０Ａ

整定値

（３．６Ａ）

ＣＴ×１

３００／５Ａ

１５ＶＡ

ＶＳ

ＡＳ

ＩＥ１４ｓｑ

ＥＬＲ－Ｐ３

（ＴＢ）

ＺＣＴＴ

Ｔ－Ｐ３

１φ２Ｗ ７５ｋＶＡ

６６００／２００Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

８９－Ｌ１

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ７５Ａ×２

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＩＥ５．５ｓｑ

Ｔ－Ｌ１

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＺＣＴ

－Ｌ１

１００Ａ

ＣＴ×２

１５００／５Ａ

４０ＶＡ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＶＳ

Ｖ

３００Ｖ

ＡＳ

Ａ

１５００／５Ａ

Ｆ×２

１０Ａ

整定値

（４．７Ａ）

４９－Ｌ１

ＴＨＲ

ＥＬ

ＺＣＴＴ

（ＴＢ）

ＥＬＲ－Ｌ１

ＩＥ１００ｓｑ

ＲＳ
ＫＩＰ１４ｓｑ ＫＩＰ１４ｓｑ

ＳＴ
８９－Ｌ２

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ７５Ａ×２

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＥＬ

ＺＣＴ

－Ｌ２

１００Ａ

４９－Ｌ２

ＴＨＲ

整定値

（４．７Ａ）

Ｆ×２

１０Ａ

ＣＴ×２

１５００／５Ａ

４０ＶＡ

Ａ

１５００／５Ａ

ＡＳ

Ｖ

３００Ｖ

ＶＳ

ＩＥ１００ｓｑ

ＥＬＲ－Ｌ２

（ＴＢ）

ＺＣＴＴ

Ｔ－Ｌ２

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＫＩＰ１４ｓｑ
ＴＲ

８９－Ｌ３

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ７５Ａ×２

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＥＬ

ＺＣＴ

－Ｌ３

１００Ａ

４９－Ｌ３

ＴＨＲ

整定値

（４．７Ａ）

Ｆ×２

１０Ａ

ＣＴ×２

１５００／５Ａ

４０ＶＡ

Ａ

１５００／５Ａ

ＡＳ

Ｖ

３００Ｖ

ＶＳ

ＩＥ１００ｓｑ

ＥＬＲ－Ｌ３

（ＴＢ）

ＺＣＴＴ

Ｔ－Ｌ３

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＩＥ１４ｓｑ

ＶＴ×２

４４０／１１０Ｖ

１５ＶＡ

ＰＦ：Ｔ２Ａ

ＲＣ１００ｋＡ

ＺＣＴ

－ＥＰ２

１００Ａ

ＣＴ×２

３００／５Ａ

１５ＶＡ

ＶＳ

ＡＳ

ＥＬ

Ｖ

６００／１５０Ｖ

Ａ

３００／５Ａ

Ｆ×３

１０Ａ

ＥＬＲ－ＥＰ２

ＺＣＴＴ

（ＴＢ）

ＩＥ５．５ｓｑ

Ｅ Ａ

８９－ＥＰ２

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

Ｔ－ＥＰ２

３φ４Ｗ ２００ｋＶＡ

６６００／４２０Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＫＩＰ１４ｓｑ
ＲＳＴ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

整定値

（４．５Ａ）

４９－ＥＰ２

ＴＨＲ

ＲＳＴ
ＫＩＰ１４ｓｑ

８９－ＥＰ１

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ７５Ａ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

２０

非常用低圧動力盤

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＺＣＴ

－ＥＰ１

１００Ａ

ＥＬ

ＡＳ

ＶＳ

ＣＴ×２

１５００／５Ａ

４０ＶＡ

整定値

（４．５Ａ）

Ｆ×２

１０Ａ

４９－ＥＰ１

ＴＨＲ

Ａ

１５００／５Ａ

Ｖ

３００Ｖ

Ｔ－ＥＰ１

３φ３Ｗ ５００ｋＶＡ

６６００／２１０Ｖ

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＥＬＲ－ＥＰ１

ＺＣＴＴ

（ＴＢ）

ＩＥ６０ｓｑ

Ｔ－ＥＬ

スコット ２００ｋＶＡ

６６００／２１０－１０５Ｖ×２

（モールド），（防振ゴム付）

（２６：ダイヤル温度計付）

ＣＴ×２

６００／５Ａ

１５ＶＡ

ＥＬ

ＥＬＲ－ＥＬ１

ＶＳ

Ｖ

３００Ｖ

ＡＳ

Ａ

６００／５Ａ

Ｆ×２

１０Ａ

整定値

（３．９Ａ）

４９－ＥＬ１

ＴＨＲ

（ＴＢ） （ＴＢ）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＺＣＴＴ

ＺＣＴ

－ＥＬ１

１００Ａ

ＺＣＴ

－ＥＬ２

１００Ａ

ＺＣＴＴ

ＩＥ３８ｓｑＩＥ３８ｓｑ

ＡＳ

ＶＳ

Ｆ×２

１０Ａ

整定値

（３．９Ａ）

ＣＴ×２

６００／５Ａ

１５ＶＡ

４９－ＥＬ２

ＴＨＲ

ＥＬ

ＥＬＲ－ＥＬ２

Ａ

６００／５Ａ

Ｖ

３００Ｖ

８９－ＥＬ

ＬＢＳ ３Ｐ

７．２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３

ＲＣ４０ｋＡ

（ＡＵＸ，ＡＬ付）

ＫＩＰ１４ｓｑ
ＲＳＴ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＣＨ－Ｌ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＣＨ－ＥＰ

※ＺＰＤ２

Ｉ ＞

３

ＺＣＴ－Ｆ５

６．９ｋＶ ２００Ａ

６．６ｋＶ ＦＰＴ６０ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

６７－Ｆ５

ＤＧＲ

５２－Ｆ５

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

非常用発電機

３φ３Ｗ ５０Ｈｚ

６６００Ｖ

１０００ｋＶＡ

６．６ｋＶ ＦＰＴ６０ｓｑ

ＺＣＴＴ

５２－ＲＧ

ＶＣＢ

７．２ｋＶ ６００Ａ

ＲＣ１２．５ｋＡ

（電動バネ操作）

（電圧引外し）

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＣＴ×２

２０／５Ａ

１０ＶＡ

１２．５ｋＡ

／０．１２５ｓ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＣＨ－Ｆ５

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＲＳＴ
ＫＩＰ３８ｓｑ

（Ｃｕ２５×ｔ５）

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＣＨ－ＲＧ

ＫＩＰ３８ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

５２－Ｇ２

ＶＣＢ

ＥＮＧＧ

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ２ｓｑ

ＴＤ

Ａ

ＣＴＴ

Ｉ ＞

５１－Ｆ５

ＯＣＲ

Ａ

２０／５Ａ

ＡＳ

※Ａ

６７，ＴＤ電源

ＲＳ

ＶＴＴ

Ｐ
Ｆ
：

Ｔ
１
Ａ

Ｒ
Ｃ
４
０
ｋ
Ａ

Ｆ×２

（１０Ａ）

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＶＴ×１

６６００

／１１０Ｖ

５０ＶＡ

Ｕ ＜

２７－Ｂ１

ＵＶＲ

※Ｂ

非常用低圧動力盤（４００Ｖ）

２２

非常用低圧電灯盤

２１１４

一般低圧電灯盤（１） 一般低圧電灯盤（２）

１５

一般低圧電灯盤（３）

１６

一般低圧動力盤（２） Ｘ線用低圧盤

高圧饋電盤ＮＯ．１

６

高圧饋電盤ＮＯ．２

７

母線連絡盤

８

高圧饋電盤ＮＯ．３

９

発電機連絡盤

８５

高圧受電盤

３

取引計器盤

１

本線引込盤

２

予備線引込盤

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

Ｅ Ａ

３

東電高圧キャビネット

ＵＧＳ

７．２ｋＶ ３００Ａ

１２．５ｋＡ

ＶＴ，ＳＯＧ付

３φ３Ｗ ６６００Ｖ ５０Ｈｚ

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

３φ３Ｗ ６６００Ｖ ５０Ｈｚ

東電高圧キャビネット

ＵＧＳ

７．２ｋＶ ３００Ａ

１２．５ｋＡ

ＶＴ，ＳＯＧ付
３

Ｅ Ａ

ＣＴ

ＤＭ

－Ｒ１ 監視装置

デマンド

ＣＨ－ＳＣ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＫＩＰ３８ｓｑ

１０

高圧コンデンサ盤ＮＯ．１

１１

高圧コンデンサ盤ＮＯ．２

中央監視ポイント

△

◎

●

○

計測

操作

状態

警報

●●

●

●

●

● ●●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

△ △ △

△

△ △ △ △ △ △

インターロック
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○

○
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●
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○

●
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●
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１２

高圧コンデンサ盤ＮＯ．３

１３

高圧コンデンサ盤ＮＯ．４

６７，ＴＤ電源

Ｐ
Ｆ
：

Ｔ
１
Ａ

Ｒ
Ｃ
４
０
ｋ
Ａ

Ｆ×２

（１０Ａ）

※Ｂ

ＩＥ２ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＶＴＴ

Ｕ ＜

２７－ＧＢ

ＵＶＲ

●

ＲＳ

ＫＩＰ１４ｓｑ

ＶＴ×１

６６００

／１１０Ｖ

５０ＶＡ

●

○ ○

○

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△△

ＴＤ

Ａ

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＴＤ

Ａ

△

ＣＴ×２

５／５Ａ

４０ＶＡ

ＺＰＤ －Ｒ１

碍子型

（支給品）

ＩＥ５．５ｓｑ ＩＥ２ｓｑ

ＺＶＴＴ

（ＴＢ）

ＺＰＤ －Ｆ５

碍子型

ＩＥ５．５ｓｑ ＩＥ２ｓｑ

ＺＶＴＴ

※ＺＰＤ２

ＣＧＳへ

ＣＧＳへ

※ＺＰＤ１

電気室２ 電気室２

Ｉ
Ｅ
１
０
０
ｓ
ｑ
（
Ｃ
ｕ
ｔ
４
×
２
５
）

Ｅ
Ｂ

Ｉ
Ｅ
３
８
ｓ
ｑ
（
Ｃ
ｕ
ｔ
４
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２
５
）

Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｄ

Ｉ
Ｅ
３
８
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ｑ
（
Ｃ
ｕ
ｔ
４
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２
５
）

Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｄ

８９－Ｇ１

ＤＳ ３Ｐ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＨＤＴ－ＥＬ１

３Ｐ ５００Ａ

手動操作

災害時用接続端子

（ＴＢ）

（ＴＢ）

ＣＧＳへ

インターロック

○

ＭＣＣＢ－ＥＬ２

３Ｐ

４００ＡＦ

４００ＡＴ

（ＢＷ４００ＥＡＧ）

主幹

災害時用

ＲＮＴ－ＥＬ２

災害時用

主幹

ＲＮＴ－ＥＬ１

ＭＣＣＢ－ＥＬ１

３Ｐ

４００ＡＦ

４００ＡＴ

（ＢＷ４００ＥＡＧ）

災害時用接続端子

ＨＤＴ－ＥＬ２

３Ｐ ５００Ａ

手動操作

ＩＥ２ｓｑＩＥ５．５ｓｑ

ＺＰＤ －Ｆ２

碍子型

ＺＶＴＴ

６４－Ｆ２

ＯＶＧＲ

Ｕ ＞

ＣＨ－Ｒ１

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＩＥ５．５ｓｑ

ＣＨ－Ｓ１

Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｄ

Ｉ
Ｅ
３
８
ｓ
ｑ
（
Ｃ
ｕ
ｔ
４
×
２
５
）

×２ ×２ ×２ ×２ ×２

ＶＣＴ盤

４

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

財産責任分介点 財産責任分介点

ＳＲ

ＭＣＣＢ

Ｔ

ＳＣ

ｔ

ＯＣＲ

ＡＰＦＣ

ＬＧ

ＵＶＲ

ＤＧＲ

Ａ Ｓ

直 列 リ ア ク ト ル

進 相 コ ン デ ン サ

ダ イ ヤ ル 温 度 計

配 線 用 遮 断 器

変 圧 器

不 足 電 圧 継 電 器

地 絡 過 電 流 継 電 器

自 動 力 率 制 御 装 置

電 流 計 切 替 ス イ ッ チ

過 電 流 継 電 器

地 絡 方 向 継 電 器

Ｆ ヒ ュ ー ズ

記 号 名 称

ＯＶＧＲ 地絡過電流継電器

凡 例

零 相 変 流 器

計 器 用 変 圧 器

計 器 用 変 流 器

力 率 計ＣＯＳ

ｆ

ＺＣＴ

電 力 計

電 流 計

電 圧 計

Ａ

Ｗ

Ｖ

Ｃ Ｔ

Ｖ Ｔ

名 称

電 力 ヒ ュ － ズ

真 空 遮 断 器

高 圧 気 中 負 荷 開 閉 器

ケ － ブ ル ヘ ッ ドＣ Ｈ

Ｐ Ｆ

Ｄ Ｓ

ＶＣＢ

ＬＢＳ

断 路 器

記 号

Ｖ Ｓ 電 圧 計 切 替 ス イ ッ チ

１φ７５ＫＶＡ×１

電気室２、変圧器容量

ＡＣ系統

１φ２００ＫＶＡ×１

３φ２００ＫＶＡ×１

３φ５００ＫＶＡ×１

ＡＣ－ＧＣ

系統

１φ５０ＫＶＡ×１

６．６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ゴムマット：１０００×１０：２６枚

高圧検電器：１個

ドライバーセット：１個

ペンチ：１個

強力ライト：１個

ロッカー：１８００×４００×１８００：１台

ＶＣＢ遮断器用リフター：２台

備品リスト

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号
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非常用低圧動力盤

非常電源用
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表示灯

非常電源確認

（限流形）

直接接続

隔壁
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ＲＣ１８ｋＡ以上

１００ＡＦ
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電
設
備

Ｅ
Ｌ
Ｖ
０
２

Ｒ
Ｐ
－
１
－
２
（
３
）

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

（
２
０
．
０
）

６
０
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

３
７
．
３
１

１
０
０
ｓ
ｑ

１
２
．
５

３
８
ｓ
ｑ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
０
０
／
１
０
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
０
０
／
１
０
０

５
０
／
５
０

負
荷

名
称

Ｎ
ｏ
．

幹
線

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
容
量

（
Ａ
Ｆ
／
Ａ
Ｔ
）

負
荷
容
量

幹
線
サ
イ
ズ

Ｔ－Ｌ１

単線接続図（１）から

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

単線接続図（１）から

Ｔ－Ｌ２

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

単線接続図（１）から

Ｔ－Ｌ３

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

負
荷

名
称

Ｎ
ｏ
．

幹
線

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
容
量

（
Ａ
Ｆ
／
Ａ
Ｔ
）

幹
線
サ
イ
ズ

負
荷
容
量

Ｐ１０７Ｐ１０３ Ｐ１０４Ｐ１０１ Ｐ１０２ Ｐ１０６Ｐ１０５ Ｐ１０８ Ｐ１０９

単線接続図（１）から

３φ３Ｗ ３００ｋＶＡ

Ｔ－Ｐ１

一般低圧動力盤（１） １７ 一般低圧動力盤（２） １８

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｐ２０７Ｐ２０５ Ｐ２０６Ｐ２０２Ｐ２０１ Ｐ２０４Ｐ２０３

ｋ
Ｗ

２
２
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

４
Ｐ
－
１
－
１

１
２
５
／
７
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

６
．
７
４

３φ３Ｗ ５００ｋＶＡ

単線接続図（１）から

Ｔ－Ｐ２

Ｐ２１２Ｐ２０９Ｐ２０８

２
２
ｓ
ｑ

５
Ｐ
－
１
－
１

２
２
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

１
０
０
ｓ
ｑ
×

２

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

６
Ｐ
－
１
－
１

Ｒ
Ｐ
－
１
－
１
（
２
）

１
２
５
／
７
５

６
．
１
６

１
２
５
／
７
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

４
０
０
／
４
０
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

５
．
０
６

７
１
．
８
４

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｒ
Ｐ
－
１
－
１
（
１
）

３
８
ｓ
ｑ

１
０
０
ｓ
ｑ
Ｘ
２

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

１
０
０
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｅ
Ｌ
Ｖ
０
３

Ｃ
Ｇ
Ｓ

４
０
０
／
３
５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

５
５
．
５
３

１
２
５
／
１
０
０

４
０
０
／
２
５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

２
５
０
／
１
５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
２
．
５

５
２
．
３

（
３
５
．
０
）

１
２
５
／
１
０
０

５
０
／
５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

単線接続図（１）から

１φ２Ｗ ７５ｋＶＡ

Ｐ３０１ Ｐ３０２

５
Ｓ
－
１
－
１

１
０
０
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

１
０
０
／
１
０
０

ｋ
Ｗ

５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

２
Ｐ

Ｔ－Ｐ３

１９Ｘ線用低圧盤

Ｅ
Ｌ
１
０
２

Ｅ
Ｌ
１
０
３

Ｅ
Ｌ
１
０
４

Ｅ
Ｌ
１
０
５

Ｅ
Ｌ
１
０
６

Ｅ
Ｌ
１
０
７

Ｅ
Ｌ
１
０
８

Ｅ
Ｌ
１
０
９

Ｅ
Ｌ
２
０
１

Ｅ
Ｌ
２
０
３

Ｅ
Ｌ
２
０
４

Ｅ
Ｌ
２
０
５

Ｅ
Ｌ
２
０
６

Ｅ
Ｌ
２
０
７

Ｅ
Ｌ
２
０
２

Ｅ
Ｌ
３
０
１

Ｅ
Ｌ
３
０
２

Ｅ
Ｌ
３
０
３

Ｅ
Ｌ
３
０
４

Ｅ
Ｌ
３
０
５

Ｅ
Ｌ
３
０
６

Ｅ
Ｌ
３
０
７

Ｅ
Ｌ
３
０
８

４
Ｌ
－
１
－
２

５
Ｌ
－
１
－
３
，
５
０
Ａ
－
１
－
１

分
岐
盤
（
５
Ｌ
－
１
－
２
）

６
０
Ａ
－
１
－
１
，
６
０
Ａ
－
１
－
２

分
岐
盤
（
７
Ｌ
－
１
－
１
）

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

分
岐
盤
（
４
Ｌ
－
１
－
１
）

４
０
Ａ
－
１
－
１
，
４
０
Ａ
－
１
－
３

４
０
Ａ
－
１
－
２
，
４
０
Ａ
－
１
－
４

３
０
Ａ
－
１
－
２
，
３
０
Ａ
－
１
－
３

２
０
Ａ
－
１
－
２
，
２
０
Ａ
－
１
－
３

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
０
０
／
１
０
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

５
０
／
５
０

Ｅ
Ｐ
１
０
２

Ｅ
Ｐ
１
０
３

Ｅ
Ｐ
１
０
４

Ｅ
Ｐ
１
０
５

Ｅ
Ｐ
１
０
６

Ｅ
Ｐ
１
０
７

Ｅ
Ｐ
１
０
８

Ｅ
Ｐ
１
０
９

Ｅ
Ｌ
１
１
１

Ｅ
Ｐ
２
１
０

Ｅ
Ｐ
２
０
１

Ｅ
Ｐ
２
０
２

Ｅ
Ｐ
２
０
３

Ｅ
Ｐ
２
０
４

Ｅ
Ｐ
２
０
５

Ｅ
Ｐ
２
０
７

Ｅ
Ｐ
２
０
６

Ｅ
Ｐ
２
０
８

Ｅ
Ｐ
２
０
９

Ｅ
Ｐ
２
１
１

Ｅ
Ｐ
３
０
１

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

（
逆
接
続
可
能
型

）

Ｒ
Ｐ
－
１
－
２
（
１
）

２
５
０
／
２
０
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
０
０
／
１
０
０

ＢＷ１００ＥＡＧ

ＪＩＳ基準

使用品

ＲＣ１４ｋＡ以上

ＲＣ２５ｋＡ

ＢＷ５０ＲＡＧ

ＲＣ２５ｋＡ

ＢＷ６３ＲＡＧ

１φ３Ｗ ３００ｋＶＡ ６６００／２１０－１０５Ｖ

ＭＣＣＢ選定ＭＣＣＢ選定

５０ＡＦ ６３ＡＦ

（２００Ｖ回路：ａｔ２３０Ｖ）

ＲＣ３５ｋＡ以上

ＢＷ２５０ＥＡＧ

ＲＣ２５ｋＡ以上

ＢＷ１２５ＪＡＧ

ＲＣ５０ｋＡＲＣ２５ｋＡ ＲＣ３６ｋＡ

ＲＣ３５ｋＡ以上

ＲＣ５０ｋＡ

ＢＷ４００ＥＡＧ

１２５ＡＦ１００ＡＦ ２５０ＡＦ ４００ＡＦ

ＲＣ４２ｋＡ以上

４００ＡＦ

ＢＷ４００ＥＡＧ

ＲＣ５０ｋＡ

ＭＣＣＢ選定ＭＣＣＢ選定

３φ３Ｗ ５００ｋＶＡ ６６００／２１０Ｖ

ＢＷ５０ＲＡＧ

ＪＩＳ基準

使用品

ＲＣ３０ｋＡ以上

１００ＡＦ

ＲＣ１８ｋＡ以上

５０ＡＦ ６３ＡＦ

ＲＣ２５ｋＡ

ＢＷ６３ＲＡＧ

ＲＣ２５ｋＡ

ＲＣ３５ｋＡ以上

２５０ＡＦ１２５ＡＦ

ＢＷ１２５ＪＡＧ

ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ３６ｋＡ

ＢＷ２５０ＥＡＧ

（２００Ｖ回路：ａｔ２３０Ｖ）

４００ＡＦ

ＲＣ１０ｋＡ以上

ＢＷ４００ＥＡＧ

ＲＣ５０ｋＡ

１φ２Ｗ ７５ｋＶＡ ６６００／２１０Ｖ

ＭＣＣＢ選定ＭＣＣＢ選定

ＢＷ５０ＳＡＧ

ＪＩＳ基準

使用品

ＲＣ１０ｋＡ以上

ＢＷ１００ＥＡＧ

ＲＣ７．５ｋＡ以上

５０ＡＦ ６３ＡＦ １００ＡＦ

ＲＣ１０ｋＡ

ＢＷ６３ＳＡＧ

ＲＣ１０ｋＡ ＲＣ２５ｋＡ

ＲＣ１０ｋＡ以上

１２５ＡＦ ２５０ＡＦ

ＢＷ１２５ＪＡＧ

ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ３６ｋＡ

ＢＷ２５０ＥＡＧ

（２００Ｖ回路：ａｔ２３０Ｖ）

２
５
０
／
１
５
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

２
Ｐ

ＡＬ一括

●

ＡＬ一括

●

ＡＬ一括

●

ＡＬ一括

●

ＡＬ一括

●

ＡＬ一括

●

２
５
０
／
１
５
０

（
逆
接
続
可
能
型

）

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｌ１１１

Ｐ２１１

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｌ３

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｌ３ＳＰＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｌ２

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｌ２ＳＰＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｌ１

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｌ１ＳＰＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

２
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｐ３

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｐ３ＳＰＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｐ２

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｐ２ＳＰＤ

Ｓ
Ｐ
Ｄ

２
５
０
／
２
２
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

Ｅ Ｄ
ＩＥ２２ｓｑ

ＳＰＤ－Ｐ１

クラスⅠ

ＩＥ２２ｓｑ

Ｐ１ＳＰＤ

Ｅ
Ｌ
１
１
０

（
分
岐
１
Ｌ
－
１
－
３
）

（
分
岐
４
Ｌ
Ｐ
－
１
－
３
）

２
０
０
ｓ
ｑ

（
分
岐
１
０
Ａ
－
１
－
１
）

分
岐
盤
（
２
Ｌ
－
２
－
１
）

Ｍ
３
Ｌ
－
２
－
１
，
３
Ｌ
－
２
－
１

２
Ｐ
－
１
－
１

Ｐ１１１

Ｒ
Ｐ
－
１
－
１
（
３
）

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

７
２
．
７
３

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

４
０
０
／
４
０
０

１
０
０
ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

１
Ｐ
－
１
－
４

２
３
．
１
９

２
５
０
／
１
７
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

１
９
．
９
６

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

６
０
ｓ
ｑ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

２
５
０
／
１
２
５

（
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

２
Ｐ
－
１
－
２
，
３
Ｐ
－
１
－
２

４
Ｐ
－
１
－
２
，
５
Ｐ
－
１
－
２

６
Ｐ
－
１
－
２
，
７
Ｐ
－
１
－
２

（
Ｘ
線
機
器

）

４００ＡＦ

ＲＣ２５ｋＡ以上

ＢＷ４００ＥＡＧ

ＲＣ５０ｋＡ

３φ３Ｗ ３００ｋＶＡ ６６００／２１０Ｖ

ＭＣＣＢ選定ＭＣＣＢ選定

ＢＷ５０ＲＡＧ

使用品

ＪＩＳ基準

ＲＣ２５ｋＡ ＲＣ２５ｋＡ ＲＣ２５ｋＡ ＲＣ５０ｋＡ ＲＣ３６ｋＡ

ＲＣ２２ｋＡ以上ＲＣ１４ｋＡ以上 ＲＣ２５ｋＡ以上

ＢＷ１００ＥＡＧ

５０ＡＦ ６３ＡＦ １００ＡＦ

ＢＷ６３ＲＡＧ

１２５ＡＦ ２５０ＡＦ

ＢＷ１２５ＪＡＧ ＢＷ２５０ＥＡＧ

（２００Ｖ回路：ａｔ２３０Ｖ）

０
．
５

Ｐ１１０ Ｐ２１３Ｐ２１０

Ｌ１１５

Ｗｈ

（Ｐ付）

ＣＴ×２

（検無）

ＲＮ

（
１
０
５
Ｖ
）

１
０
０
ｓ
ｑ
×

２

１
５
０
ｓ
ｑ

庁舎棟 受変電設備 低圧配電盤・ 直流電源盤単線結線図

Ｅ－１０ ５

Ａ１ ： －／－

Ａ３ ： －／－

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

２
２
ｓ
ｑ

災害時用接続端子

３Ｐ

４００ＡＦ

４００ＡＴ

４００ＡＦ

４００ＡＴ

３Ｐ

災害時用接続端子

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



ＧＹ１

Ｈ－９００ｘ３５０ｘ１６ｘ３２

０

直流電源盤

大型

消火器

５０型

２， ０００ ５， ３５０ １，１００ ３， １００ ２，３００ １， ９００ １， １００ １， ８９５ ２，３００ １，０８０

４， ７００ １５，０００

２０，１２５

１， ３００１，６００１，８００９００１， ４００１， ５００１，３００１， １００１，１００

１
，
０
０
０

２
，
４
０
０

２
，
１
０
０

２
，
４
２
５

１
，
８
２
０

１
，
０
０
０

２
，
４
０
０

２
，
１
０
０

２
，
４
２
５

１ ，６ ９５ １， ２００ １， ２００ ５１５ ５１５ ６００ ９００ １，１００ １，１００ １， １００ １， １００ １，１００ １，１００ ８００ ８００ ８００ ３，９８５

取引計器盤

３

ＶＣＴ盤

４

１９１７ １８

母線・発電機連絡盤

８

１６１５１４

消
予備線引込盤

２

本線引込盤

１

高圧受電盤

５

高圧き電盤Ｎｏ．１ 高圧き電盤Ｎｏ．２

６ ７

高圧き電盤Ｎｏ．３

９ １１１０
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Ｘ線用低圧動力盤一般低圧動力盤（２）一般低圧動力盤（１）

Ｔｒ７５ｋＶＡＴｒ５００ｋＶＡＴｒ３００ｋＶＡ

△電気室２送り△自家発送り

一般低圧電灯盤（２）一般低圧電灯盤（１）

Ｔｒ３００ｋＶＡＴｒ３００ｋＶＡ

一般低圧電灯盤（２）

Ｔｒ３００ｋＶＡ Ｔｒ２００ｋＶＡＴｒ２００ｋＶＡ

２２

非常用低圧動力盤

Ｔｒ５００ｋＶＡ

２０ ２１

非常用低圧動力盤 非常用低圧電灯盤

△予備線引込△本線引込 △電気室２送り

断面図

Ａ１ ： １／４０

Ａ３ ： １／８０

Ｅ－１０６

庁舎棟 受変電設備電気室 ７階配置図

受変電設備 機器仕様

記 載 事 項

受電電圧

周波数

制御方式

配電盤形式

面数

主遮断器 種類

定格しゃ断電流

面 数

用 途

相 数

容 量

絶縁方式

台 数

配電盤形式

受

電

方

式

受

電

盤

配電盤形式

面数

直列リアクト ル

コンデンサ

低

圧

配

電

盤

変

圧

器

デ

ン

サ

盤

一般電灯

単 相

３００ ｋ ＶＡ

モールド

３ ２

一般動力

三 相

５００ ｋ ＶＡ

４ 面

モールド入６％ Ｉ ＝５５％ 定格電圧７０ ２ ０ Ｖ

ガス封入１０ ０ ｋ ｖ ａ ｒ ×４台 定格電圧７０２０ Ｖ

摘 要

Ｊ Ｉ ＳＣ４ ６ ２０

高

圧

コ

ン

配電盤形式

面数

主遮断器 種類

定格しゃ断電流

き

電

盤

Ｊ Ｉ ＳＣ４ ６ ２０

Ｊ Ｉ ＳＣ４ ６ ２０

５

Ｊ Ｉ ＳＣ４ ６ ２０

記 載 内 容

６６ ００ Ｖ

５ ０ Ｈｚ

電動バネ操作（ ＤＣ１０ ０Ｖ） 電圧引き外し式

キュービクル式

２ 面

ＶＣＢ 電動バネ式

１２ ．５ｋ Ａ

７ 面

ＶＣＢ 電動バネ式

１２ ．５ｋ Ａ

９ 面

非常・ 保安動力

三相

５００ ｋ ＶＡ

１ １

非常・ 保安電灯

三相スコット

２ ００ ｋ ＶＡ

Ｘ線動力

単 相

７５ｋ ＶＡ

１

キュービクル式

キュービクル式

キュービクル式

モールド モールド モールド モールド

※すべてダイヤル温度計付

非常・ 保安動力

三相４ ００ Ｖ

２ ０ ０ ｋ ＶＡ

モールド

１

３０ ０ ｋ ＶＡ

名称 サイズ トランス

１ 本線引込盤 Ｗ１２００×Ｄ１０００ 片面

２ 予備線引込盤 片面

３ 取引計器盤 片面

４

高圧受電盤 片面５

Ｎｏ ．１高圧き電盤 片面６

Ｎｏ ．２高圧き電盤 片面７

Ｎｏ ．３高圧き電盤 片面

８ 母線・ 発電機連絡盤 片面

９

高圧コンデンサ盤№１ 片面１０

高圧コンデンサ盤№２ 片面１１

高圧コンデンサ盤№３ 片面１２

高圧コンデンサ盤№４ 片面１３

一般低圧電灯盤（ １） Ｗ１３００×Ｄ２１００ 両面 １φ３００ｋ ＶＡ１４

一般低圧電灯盤（ ２） 両面 １φ３００ｋ ＶＡ１５

一般低圧電灯盤（ ３） 両面 １φ３００ｋ ＶＡ１６

一般低圧動力盤（ １） 両面 ３φ３００ｋ ＶＡ１７

一般低圧動力盤（ ２） 両面 ３φ５００ｋ ＶＡ１８

Ｘ線用低圧動力盤 両面 １φ７５ｋ ＶＡ１９

非常用低圧動力盤 両面 ３φ５００ｋ ＶＡ２０

非常用低圧電灯盤 両面 スコット２００ｋ ＶＡ２１

非常用低圧動力盤（ ４００Ｖ） 両面 ３φ２００ｋ ＶＡ

Ｗ１２００×Ｄ１０００

Ｗ ６００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ ８００×Ｄ１０００

Ｗ ８００×Ｄ１０００

Ｗ ８００×Ｄ１０００

Ｗ ９００×Ｄ１０００ 片面ＶＣＴ盤

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ１０００

Ｗ１１００×Ｄ２１００

Ｗ１１００×Ｄ２１００

Ｗ１５００×Ｄ２１００

Ｗ１４００×Ｄ２１００

Ｗ ９００×Ｄ２１００

Ｗ１８００×Ｄ２１００

Ｗ１６００×Ｄ２１００

Ｗ１３００×Ｄ２１００２２

重量

７３５ ｋ ｇ

７３５ ｋ ｇ

５４０ ｋ ｇ

５９０ ｋ ｇ

６４０ ｋ ｇ

６８０ ｋ ｇ

６８０ ｋ ｇ

６８０ ｋ ｇ

８２０ ｋ ｇ

６７０ ｋ ｇ

６７０ ｋ ｇ

６７０ ｋ ｇ

２１６５ ｋ ｇ

１８７０ ｋ ｇ

１８７０ ｋ ｇ

２４４０ ｋ ｇ

２７２５ ｋ ｇ

１３３０ ｋ ｇ

２９００ ｋ ｇ

２３２０ ｋ ｇ

２０５０ ｋ ｇ

ｋ ｇ３６０

０ 直流電源装置 Ｗ ８００×Ｄ ９００ 片面 ６００ ｋ ｇ

６ｋｖＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

６ｋｖＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

６
ｋ
ｖ
Ｆ
Ｐ
Ｔ
６
０
ｓ
ｑ

６
ｋ
ｖ
Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ
３
８
ｓ
ｑ

６
ｋ
ｖ
Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ
３
８
ｓ
ｑ

６
ｋ
ｖ
Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ
１
０
０
ｓ
ｑ

６
ｋ
ｖ
Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ
１
０
０
ｓ
ｑ

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

４ＦＬ

５ＦＬ

６ＦＬ

７ＦＬ

ＲＦＬ

１Ｌ－２－１

４ＯＡ－１－２

３ＯＡ－１－２

２ＯＡ－１－２２ＯＡ－１－３

２ＯＡ－１－１

３ＯＡ－１－３ ３ＯＡ－１－１

４ＯＡ－１－４ ４ＯＡ－１－１４ＯＡ－１－３

５ＯＡ－１－１

６ＯＡ－１－１ ６ＯＡ－１－２

１Ｌ－１－２

２Ｌ－１－２

３Ｌ－１－２

４Ｌ－１－２

５Ｌ－１－２

６Ｌ－１－２

７Ｌ－１－２

受変電設備

７Ｌ－１－１

６Ｌ－１－１

５Ｌ－１－１

４Ｌ－１－１

３Ｌ－１－１

２Ｌ－１－１

１Ｌ－１－１

４ＬＰ－１－３

Ａ１ ： －／－

Ａ３ ： －／－

Ｅ－１０７

電灯幹線設備 系統図

１Ｌ－１－３１Ｌ－２－２

２Ｌ－２－１

Ｍ３ＦＬ

Ｍ３Ｌ－２－１

３Ｌ－２－１

Ｗ＝９００（セハ゜レータ付）

Ｗ＝４００

Ｗ＝４００

Ｗ＝４００

Ｗ＝４００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝７００

Ｗ＝６００（セハ゜レータ付） Ｗ＝６００（セハ゜レータ付）

Ｗ＝３００Ｗ＝３００

Ｗ＝３００Ｗ＝３００

Ｗ＝３００Ｗ＝３００

Ｗ＝３００Ｗ＝３００

Ｗ＝６００×２段Ｗ＝９００×２段

１０１０３（ＷＰ）

６６６

８８６

８７６

４４４

１０１０３（ＷＰ）

高圧キャビネット

高圧キャビネット用ハンドホール

（ＰＥ１０４）×３

※Ｂ

※Ａ

※Ｂ

※Ａ ※Ｃ

※Ｅ

※Ｄ

※Ａ

高圧キャビネット用ハンドホール

高圧キャビネット

※Ｃ

６６２ＷＰ

災害時仮設引込用

７ＯＡ－１－１７ＯＡ－１－２

幹線番号 盤名称 区分 設置場所 ケーフ゛ルサイス゛ 備考

ＥＬ１０１ １Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＬ１０１ａ １Ｌ－１－３ 売店 倉庫 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ１０２ １Ｌ－２－１ 消防 事務室

ＥＬ１０３ ２ＯＡ－１－１ 戸籍課 コンセント 戸籍課 事務室

ＥＬ１０４ ３Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ１０５ ４Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ１０６ ４Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＬ１０６ａ ４ＬＰ－１－３ ジョブスポット ジョブスポット ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ１０７ 分岐盤（５Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ１０７ａ ５Ｌ－１－３

検診受付事務室 検診受付事務室

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ１０７ｂ ５ＯＡ－１－１

Ｘ線検診 Ｘ線検診

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬ１０８ 分岐盤（７Ｌ－１－１） ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ１０８ａ ６ＯＡ－１－１ 地域振興課 地域振興課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬ１０８ｂ ６ＯＡ－１－２ 総務課・区政推進課 総務・区政 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬ１０９ ７Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬ２０１ １Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ２０１ａ １ＯＡ－１－１ 広報相談係 広報相談係 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬ２０２ ２Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ２０３ ３ＯＡ－１－１ 税務課 コンセント 税務課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ２０４ 分岐盤（４Ｌ－１－１） ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ２０４ａ ４ＯＡ－１－１ こども支援課 こども支援課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ２０４ｂ ４ＯＡ－１－３ 高齢・障害支援課 高齢・障害支援 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ２０５ 分岐盤（４Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ２０５ａ ４ＯＡ－１－２ 保護課 保護課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ２０５ｂ ４ＯＡ－１－４ 生活衛生課・福祉保健課 生活・福祉 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ２０６ ５Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１５０°

ＥＬ２０７ ６Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０１ ２Ｌ－２－１ 消防 通信機械室 ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＬ３０１ａ Ｍ３Ｌ－２－１ 消防 廊下 ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０１ｂ ３Ｌ－２－１ 消防 廊下 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ３０２ ２Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０３ 分岐盤（２Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＬ３０３ａ ２ＯＡ－１－２ 保健年金課 コンセント 保健年金課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１５０°

ＥＬ３０３ｂ ２ＯＡ－１－３ 区民活動センター コンセント 区民活動センター 業務スヘ゜ース ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０４ ３Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０５ 分岐盤（３Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬ３０５ａ ３ＯＡ－１－２ 税務課 コンセント 税務課 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬ３０５ｂ ３ＯＡ－１－３ 会計課 コンセント 会計課 事務室 ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＬ３０６ ５Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１５０°

ＥＬ３０７ ６Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬ３０８ ７Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬＧ１０１ ３Ｌ－１－１，２Ｌ－１－１，１Ｌ－１－１，１Ｌ－１－３ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬＧ１０１ａ ３Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ１０１ｂ ２Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ

ＥＬＧ１０１ｃ １Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ

ＥＬＧ１０１ｄ １Ｌ－１－３ 売店 売店倉庫 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０２ １Ｌ－１－２，２Ｌ－１－２，３Ｌ－１－２ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬＧ１０２ａ ３Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＬＧ１０２ｂ ２Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ１０２ｃ １Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ１０３ １Ｌ－２－１ 消防 事務室 ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ１５０°
ＥＬＧ１０４ Ｍ３Ｌ－２－１，１Ｌ－２－２

２Ｌ－２－１，３Ｌ－２－１

ＥＬＧ１０４ａ １Ｌ－２－２ 消防 通信室 ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ１０４ｂ Ｍ３Ｌ－２－１ 消防 書庫（２） ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０４ｃ ３Ｌ－２－１ 消防 廊下 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０５ 分岐盤（３Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ１０５ａ ３ＯＡ－１－３ 区会計室・銀行 区会計室・銀行 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０５ｂ ３ＯＡ－１－２ 税務課西 税務課西 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０５ｃ ２ＯＡ－１－３ 区民活動センター 区民活動センター

ＥＬＧ１０５ｄ ２ＯＡ－１－２ 保険年金課 保険年金課 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬＧ１０５ｅ １ＯＡ－１－１ 広報相談係 広報相談係

ＥＬＧ１０６ 分岐盤（３Ｌ－１－１） ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬＧ１０６ａ ３ＯＡ－１－１ 税務課東 税務課東 ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ１０６ｂ ２ＯＡ－１－１ 戸籍課 戸籍課 ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ２０１ ７Ｌ－１－１，６Ｌ－１－１，５Ｌ－１－１，４Ｌ－１－１ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬＧ２０１ａ ７Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ

ＥＬＧ２０１ｂ ６Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ２０１ｃ ５Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ２０１ｄ ４Ｌ－１－１ 区東 ＥＰＳ

ＥＬＧ２０２ ７Ｌ－１－２，６Ｌ－１－２，５Ｌ－１－２，４Ｌ－１－２ ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＬＧ２０２ａ ７Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＬＧ２０２ｂ ６Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ２０２ｃ ５Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＬＧ２０２ｄ ４Ｌ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＬＧ２０３ 分岐盤（７Ｌ－１－１） ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ２０３ａ ６ＯＡ－１－２ 総務課・区政推進課 総務課・区政推進課 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬＧ２０３ｂ ６ＯＡ－１－１ 地域振興課 地域振興課 ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ２０３ｃ

検診受付事務室 検診受付事務室

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ２０３ｄ

４ＯＡ－１－３ 保護課 保護課

ＥＭ－ＣＥＴ１４°４ＯＡ－１－１ こども家庭支援課 こども家庭支援課

ＥＬＧ２０４ 分岐盤（５Ｌ－１－２） ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＬＧ２０４ａ ５ＯＡ－１－１ ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＬＧ２０４ｂ

４ＬＰ－１－３ ハローワーク ハローワーク

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＬＧ２０４ｃ

４ＯＡ－１－４ 生活課・福祉保健課 生活課・福祉保健課

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＬＧ２０４ｄ

４ＯＡ－１－２ 高齢・障害支援課 高齢・障害支援課

ＥＬＧ２０５ ７ＯＡ－１－２ 監視室 監視室 ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＬＧ２０６ ７ＯＡ－１－１ サーバー室 サーバー室 ＥＭ－ＣＥＴ２２°

Ｅ７５×２

ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＭ－ＣＥＴ２００°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

分岐盤（２Ｌ－２－１）

消防
通信機械室

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＬＧ１０７ Ｎ２制御盤（行政棟 サーバー室） Ｎ２ボンベ庫 ＥＭ－ＦＰ５．５°－２Ｃ

ＥＬＧ２０７ ＣＯ２制御盤（行政棟 自家発電室）
消火ボンベ室

ＥＭ－ＦＰ５．５°－２Ｃ

４４４

４４４

４４４

４４４

４４４

１２８６（ＷＰ） ※Ａ

※Ｆ

４４４

４４４

８４４

４４４

４４４

１２８６（ＷＰ）

※Ｄ

※Ｅ

※Ｇ

※Ｅ

※Ｅ

６６６

※Ｃ

５Ｌ－１－３

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
８
０
０

Ｗ
＝
５
０
０

Ｗ
＝
５
０
０

Ｗ
＝
１
２
０
０

Ｗ
＝
１
２
０
０

Ｗ
＝
１
２
０
０

Ｗ
＝
６
０
０

Ｗ
＝
６
０
０

Ｗ
＝
１
２
０
０

Ｗ＝７００

Ｗ＝３００ Ｗ＝３００

上部ダクト 上部ダクト 上部ダクト 上部ダクト 上部ダクト

上部ダクト 上部ダクト

上部ダクト

上部ダクト 上部ダクト 上部ダクト

上部ダクト

上部ダクト 上部ダクト 上部ダクト

１ＯＡ－１－１

上部ダクト

Ｕ Ｕ

上部ダクト

上部ダクト

上部ダクト

７Ｌ－１－３

上部ダクト上部ダクト

ＣＯ２制御盤 サーハ゛ー室Ｎ２制御盤発電機照明

ＥＬＧ２０４ｅ

５Ｌ－１－３ Ｘ線検査室 Ｘ線検査室

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＬＧ２０９

ＥＬＧ２１０

発電機照明

７Ｌ－１－３

ＥＭ－ＣＥ５．５°－２Ｃ

ＥＭ－ＦＰＴ６０°

止水処理 止水処理

発電機接続盤

ＥＬＧ２１０ａ 発電機接続盤 発電機接続盤渡り
消防車庫

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

発電機接続盤

発電機接続盤

発電機接続盤

ＥＬＧ１０４ｄ

ＥＬＧ１０４ｅ

ＥＬＧ１０４ｆ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ８°－３Ｃ

消防車庫
発電機接続盤渡り

消防車庫

消防車庫

発電機接続盤渡り

発電機接続盤渡り

Ｗ
＝
３
０
０

太陽光発電設備

ＥＬ１１０ 自動検針用電源 区西 キュービクル ＥＭ－ＣＥ５．５°－２Ｃ

ＥＬ１１１ 太陽光発電設備 区西 電気室 ＥＭ－ＣＥＴ６０°
逆潮

１６号線側

市道側

ＥＬ２０１

ＥＬＧ１０２ｃ

ＥＬ２０２

ＥＬ３０３

ＥＬＧ１０２ｂ

ＥＬＧ１０２ａ

ＥＬ３０４

ＥＬ３０５

ＥＬＧ１０５

ＥＬ１０６

ＥＬ２０５
ＥＬＧ２０２ｄ

ＥＬＧ２０２ｃ

ＥＬＧ２０２ｂ

ＥＬＧ２０２ａ

ＥＬ１０７

ＥＬ２０６

ＥＬＧ２０４

ＥＬ２０７

ＥＬ１０９

ＥＬＧ２０２

ＥＬＧ１０２

ＥＬ１０６ａ

ＥＬＧ２０４ｂ

ＥＬ２０５ｂ

ＥＬＧ２０４ｃ

ＥＬ２０５ａ

ＥＬＧ２０４ｄ

ＥＬ２０４ｂ

ＥＬＧ２０３ｃ

ＥＬ２０４ａ

ＥＬＧ２０３ｄ

ＥＬ２０３

ＥＬＧ１０６ａ

ＥＬ３０５ａ

ＥＬＧ１０５ｂ

ＥＬ３０５ｂ

ＥＬＧ１０５ａ

ＥＬ１０７ｂ

ＥＬＧ２０４ａ

ＥＬ１０８ｂ

ＥＬＧ２０３ａ

ＥＬ１０８ａ

ＥＬＧ２０３ｂ

ＥＬ１０７ａ

ＥＬ１０３

ＥＬＧ１０６ｂ

ＥＬ３０３ａ

ＥＬＧ１０５ｄ

ＥＬ３０３ｂ

ＥＬＧ１０５ｃ

ＥＬ１０２

ＥＬＧ１０３

ＥＬ１０１ａ

ＥＬＧ１０１ｄ
ＥＬＧ１０４ａ

ＥＬ３０１ｂ

ＥＬＧ１０４ｃ

ＥＬ３０１ａ

ＥＬＧ１０４ｂ

ＥＬ３０１

ＥＬＧ１０４

ＥＬ１０１

ＥＬＧ１０１ｃ

ＥＬ３０２

ＥＬＧ１０１ｂ

ＥＬＧ１０１ａ

ＥＬＧ１０１

ＥＬ１０４

ＥＬＧ１０６

ＥＬＧ２０１ｄ

ＥＬＧ２０１ｃ

ＥＬＧ２０１ｂ

ＥＬＧ２０１ａ

ＥＬＧ２０１

ＥＬ１０５

ＥＬ２０４

ＥＬ３０６

ＥＬ３０７

ＥＬ１０８

ＥＬ３０８

ＥＬＧ２０３

ＥＬＧ２０６

ＥＬＧ２０５
ＥＬＧ２１０ａ

ＥＬＧ２０７ＥＬＧ２０９

ＥＬＧ１０７

ＥＬ２０１ａ

ＥＬＧ１０５ｅ

ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ

ＱＢへＱＢへ

ＵＧＳＵＧＳ

ＥＬＧ２１０

ＥＬＧ２１０ａ

ＥＬ１１１

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



Ａ１ ： －／－

Ａ３ ： －／－

動力幹線設備 系統図

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

４ＦＬ

５ＦＬ

６ＦＬ

７ＦＬ

ＲＦＬ

Ｍ３ＦＬ

Ｗ＝６００

注記

１）図中、ケーブルラック仕様及び区画貫通部処理方法は、電灯幹線系統図による。

３Ｐ－１－２

１Ｐ－１－４

１Ｐ－２－１

１Ｐ－１－１

１Ｐ－１－２

２Ｐ－１－１

３Ｐ－２－１

４Ｐ－１－２

５Ｐ－１－２

７Ｐ－１－２

ＲＰ－１－２

受変電設備

ＲＰ－１－１

７Ｐ－１－１

６Ｐ－１－１

５Ｐ－１－１

４Ｐ－１－１

３Ｐ－１－１

ＦＰ－１

ＦＰ－２

ＪＰ－１

ＪＰ－２

ＦＰ－３

ＳＭＦ－１

ＥＬＶ０４

ＥＬＶ０１

幹線番号 盤名称 区分 設置場所 系統 ケーフ゛ルサイス゛ 備考

ＥＰ１０１ １Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ１０２ １Ｐ－１－２ 売店

ＥＰ１０３ １Ｐ－１－３ 受水槽・消火ポンプ室

ＥＰ１０４ ２Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ１０５ ３Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ１０６ ７Ｐ－１－１ 区東 空調機械室

ＥＰ１０７ ＲＰ－１－２（２） 屋上

ＥＰ１０８ ＲＰ－１－２（３） 屋上

ＥＰ１０９ ＥＬＶ０２
ＥＶシャフト

ＥＰ２０１ ４Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ２０２ ５Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ２０３ ６Ｐ－１－１ 区東 空調機室

ＥＰ２０４ １Ｐ－１－４ 区西 機械室

ＥＰ２０５

２Ｐ－１－２，３Ｐ－１－２，４Ｐ－１－２

５Ｐ－１－２，６Ｐ－１－２，７Ｐ－１－２

ＥＰ２０５－５

７Ｐ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＰ２０５－４ ５Ｐ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＰ２０５－３ ４Ｐ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＰ２０５－２ ３Ｐ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＰ２０５－１ ２Ｐ－１－２ 区西 ＥＰＳ

ＥＰ２０６ ＲＰ－１－１（２） 屋上

ＥＰ２０７ ＲＰ－１－１（１） 屋上

ＥＰ２０８ ＲＰ－１－２（１） 屋上

ＥＰ２０９ ＥＬＶ０３

ＥＰ２１１ ＣＧＳ 屋上 逆潮

ＥＰＥ１０１ １Ｐ－１－３ 受水槽・消火ポンプ室

ＥＰＥ１０２ １Ｐ－１－５ 受水槽・消火ポンプ室

ＥＰＥ１０３ ７Ｐ－１－１ 区東 空調機械室

ＥＰＥ１０４ ７Ｐ－１－２ 区西 排煙機室

ＥＰＥ１０５ ＲＰ－１－１（Ｇ）

ＥＰＥ１０６ ＲＰ－１－２（Ｇ）

ＥＰＥ１０７ １Ｐ－２－１，３Ｐ－２－１

ＥＰＥ１０７－１ １Ｐ－２－１ 消防 書庫（１）

ＥＰＥ１０７－２ ３Ｐ－２－１ 消防 廊下

ＥＰＥ１０８ ＥＬＶ０４

ＥＰＥ１０９ ＥＬＶ０１

ＥＰＧ１０１ ＦＰ－１ 屋内消火栓ポンプユニット

ＥＰＧ１０２ ＦＰ－２ スプリンクラーポンプユニット（閉鎖型）

ＥＰＧ１０３ ＪＰ－１ 補助加圧ポンプユニット

ＥＰＧ１０４ ＳＭＦ－１ 排煙ファン

ＥＰＧ１０５

ＥＰＧ１０６

自家発電設備補機盤 自家発電室

ＥＰＧ２０１ ＦＰ－３（４００Ｖ） スプリンクラーポンプユニット（開放型） ２・３工区工事

ＥＰＧ２０２ ＪＰ－２ 補助加圧ポンプユニット ２・３工区工事

ＥＰＧ２０３ ＦＰ－４ 泡消火ポンプ ２・３工区工事

ＥＰＧ２０４

－

排煙ファン ２・３工区工事

ＥＰ３０１ ５Ｓ－１－１ ５階Ｘ線操作・撮影室

３Ｆまで

２回ラック上まで

自家発補機盤

２Ｐ－１－２

５Ｓ－１－１ Ｓ

ＥＬＶ０２

ＥＬＶ０３

１Ｐ－１－３

１Ｐ－１－５

ＣＧＳ

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２５０°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°×２

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＦＰＴ１５０°

ＥＭ－ＦＰＴ１００°

ＥＭ－ＦＰ５．５°－３Ｃ

（ＥＭ－ＦＰＴ２００°（Ｇ１０４）

（ＥＭ－ＦＰＴ１４°（Ｇ３６）

（ＥＭ－ＦＰＴ１００°（Ｇ８２）

（ＥＭ－ＦＰＴ１００°（Ｇ８２）

ＥＭ－ＣＥＴ１００°（２Ｃ使用）

６Ｐ－１－２

ＥＭ－ＣＥＴ１５０°
ＲＰ－１－１（３）

屋上

ＥＰＳ区西６Ｐ－１－２

ＥＰ２０５－６

区東

ＥＶシャフト

屋上

屋上

ＥＶシャフト

ＥＶシャフト

ＥＭ－ＣＥＴ１００°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ１４°

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

ＥＭ－ＦＰＴ１５０°

ＥＭ－ＦＰＴ６０°

ＥＰ１０１
ＥＰ１０２

ＥＰ１０３

ＥＰ１０４

ＥＰ１０５

ＥＰ１０６

ＥＰ２０７
ＥＰ１０８

ＥＰ

１０９

ＥＰ２０１

ＥＰ２０２

ＥＰ２０３

ＥＰ２０４

ＥＰ２０５

ＥＰ２０５－５

ＥＰ２０５－４

ＥＰ２０５－３

ＥＰ２０５－２

ＥＰ２０５－１

ＥＰ２１０

ＥＰ１０７

ＥＰ２０８

ＥＰ

２０９

ＥＰ２１１

ＥＰＥ

１０１

ＥＰＥ

１０２

ＥＰＥ１０３

ＥＰＥ１０４

ＥＰＥ１０５

ＥＰＥ１０６

ＥＰＥ１０７

ＥＰＥ１０７－１

ＥＰＥ１０７－２

ＥＰＥ

１０８

ＥＰＥ

１０９

ＥＰＧ

１０１

ＥＰＧ

１０２

ＥＰＧ

１０３

ＥＰＧ１０４

ＥＰＧ１０５

ＥＰＧ

２０１

ＥＰＧ

２０２

ＥＰ３０１

ＥＰ２０６

ＥＰ２０５－６

盤は空調工事

直流盤

直流盤 電気室 ＥＭ－ＦＰＴ２２°

ＥＰＧ１０６

（４００Ｖ）

ＥＰ２０５－３－１

４ＬＰ－１－３

ハト小屋

ＥＰ２１０

ＥＰ２０５－３－１ ４ＬＰ－１－３ ジョブスポット ジョブスポット
ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ１００°×２

ＥＭ－ＣＥＴ１００°×２

止水処理 止水処理

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号

ＥＰＧ２０２

ＥＰＧ２０３

ＥＰＧ２０４

toucan
タイプライターテキスト
E-108



幹線設備 配置図・ ピット配線図

Ｅ－１０９

Ａ１ ： １／２００

Ａ３ ： １／４００

免震ピット階平面図

９
，
０
０
０

５
９
，
９
４
０

８
，
２
５
０

５
９
，
９
４
０

地
下
オ
イ
ル
タ
ン
ク

６
，
０
０
０

６
，
７
５
０

７
，
８
０
０

４
２
０

６
，
７
５
０

６
，
７
５
０

７
，
８
０
０

４
２
０

水勾配

水勾配

水勾配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

格子枡蓋

防油堤

１
，
７
５
０

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

格子枡蓋

マンホール

マンホール

マンホール

マンホール

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

４３５ １０，４５０ ７，６５０ ９，８５０ ７，５００ ９，９４５ ６１０

４６，４４０

ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

７
，
８
０
０

６
，
７
５
０

７
，
２
０
０

７
，
８
０
０

４
２
０

４３５ １０，４５０ ７，６５０ ９，８５０ ７，５００ ９，９４５ ６１０

４６，４４０

４
２
０

７
，
８
０
０

６
，
７
５
０

８
，
２
５
０

水勾配 水勾配

水勾配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水上：ＰＦＬ＋１５０

格子枡蓋

格子枡蓋

１，７５０ １，７５０

１
，
７
５
０

擁壁

擁壁

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ７

ａＹ６

水勾配

マンホール

マンホール

マンホール

強電用ツハ゛付管２００Ａ

高圧用ツハ゛付管１５０Ａｘ３

弱電用ツハ゛付管２００Ａ

第２工区工事用貫通スリーフ゛

強電用ツハ゛付管５０Ａ

第２工区工事用貫通スリーフ゛

強電用ツハ゛付管１００Ａ

６
，
７
５
０

ＥＰＧ１０１

ＥＰＧ１０２

ＥＰＧ１０３

６６３（ＷＰ）

１２８６（ＷＰ）

１０１２１０（ＷＰ）

６６３（ＷＰ）

１５１５１

４４４

４４４

系統図参照

止水処理

止水処理

１Ｆ消火ホ゜ンフ゜室内

Ｚ
Ｔ

Ｗ
４
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
４
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
３
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
３
０
０

幹線系統図参照

系統図参照

ＦＥＰ

ＦＥＰ

系統図参照

Ｊ Ｐ－１

Ｆ Ｐ－２Ｆ Ｐ－１

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号

庁舎棟



１階平面図 ２階平面図

１・ ２階配線図

庁舎棟 幹線設備

凡 例

注 記

２）特記なき配線は下記による。

１）特記なきシンボルは下記による。

電灯分電盤

動力制御盤

３）防火区画及び１４４条区画を貫通する配管配線は全て、

防火区画貫通処理を施工すること。

４）注記なき幹線ケーブル及びケーブルラックのサイズは系統図参照とする。

天井ころがし

二重床内ころがし

露出配管

床隠ぺい

天井隠ぺい

ＯＡ分電盤

プルボックス ＳＳ、ＷＰは防水形、ＳＵＳ製

１）幹線ケーブルサイズは幹線系統図による。

Ａ１ ： １／２００

Ａ３ ： １／４００

Ｅ－１１ ０

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

１ ００ ｘ１ ０ ０ｘ ３ ．２１ ０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２１ ０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２１０ ０ ｘ１ ０ ０ｘ ３． ２１０ ０ ｘ１ ０ ０ｘ ３． ２１ ０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２

８ ０ ０

１０ ０

１０ ０

１ ， ７０ ０

１０ ０

１ ，７ ０ ０

４ ５ ０

９ ０ ０

１， ３ ５０

１０ ０

１０ ０

１ ， ７０ ０

９ ００

１ ００

８ ０ ０

１ ０ ０

１， ０ ００

１ ３０

１ ，０ ０ ０

１ ３０

１ ，０ ００ １ ３ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

８ ５ ０

１ ０ ０

８ ５ ０

１ ０ ０

８ ５ ０

１ ０ ０

８ ５ ０

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ，４ ５ ０

８ ５ ０

１ ００

８ ５０１ ３ ０８ ５ ０ １ ３０

１ ００

１ ，８ ０ ０

９０ ０

１ ０ ０

８ ００

１ ０ ０

４５ ０ ９０ ０

１ ，３ ５ ０

１ ０ ０１ ０ ０

１ ，８ ０ ０

１ ００

１， ８ ００

８５ ０

１ ００

４ ５ ０

９ ０ ０

１ ， ３５ ０

１ ０ ０

６０ ０

１０ ０

１ ，０ ０ ０

１ ３ ０

１ ０ ０

１ ，８ ０ ０ ４ ５０ ９ ００

１ ， ３５ ０

１０ ０

３０ ０

８０ ０

１ ，１ ０ ０

１ ００

９ ００

１０ ０

１ ００

１， ０ ００

８ ５ ０

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ，７ ００

□－ ３ ００ ｘ ３０ ０ ｘ１ ２

９ ００

１ ０ ０

９ ００

１ ３０

Ｈ － １２ ５ ｘ１ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

９ ００

１ ００

Ｈ－ ２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ｘ １ ４

Ｈ－ ２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ｘ １ ４

Ｈ－ １５ ０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １０Ｈ－ １５ ０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １０

Ｈ－ １５ ０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １０Ｈ－ １５ ０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

４５ ０ ９０ ０

１， ３５ ０

１ ０ ０

３０ ０

８０ ０

１ ，１ ０ ０

１ ００

６ ０ ０

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ， ７０ ０

８ ５０

１０ ０

Ｅ Ｖ

Ｅ Ｖ

Ｅ Ｖ

Ｎｏ ． １

Ｎｏ ． ２

Ｎｏ ． ３

ＳＫ

９０ ０

１ ００

５０×５０

９ ０ ０

１ ３ ０

９ ０ ０

１ ３ ０

９０ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

４ ５０

１ ０ ０

９０ ０

１０ ０

９０ ０

１０ ０

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

８ ０ ０

１ ０ ０

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

１ ００

１ ，８ ０ ０

１０ ０

１， ８ ００

Ｕ Ｂ

（ １ ６１ ６ ）

ＳＫ

８ ０ ０

１ ００

８ ００

１ ０ ０

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

８ ５０１ ３ ０

８ ５ ０

１ ３ ０

８ ５ ０１ ３０８ ５０１３ ０

Ｕ Ｂ

（ １ ６ １６ ）

ＳＫ

９ ０ ０

１ ００

８ ５０ １ ３ ０

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

１ ，０ ０ ０

１ ３ ０

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

８５ ０１ ３ ０９０ ０

１０ ０

９ ０ ０

１ ０ ０

収納庫

ガスガバナー室

ＰＳ

湯沸室

業務員室

控室

売店倉庫

売店

雨水利用ポンプ室

情報ギャラリー

行政資料室

エントランスホール

機械室

広報相談係事務室

リネン庫

女子更衣室洗面室 洗濯室

前室

押入

ＰＳ

掃除具入れ

廊下

男子更衣室

ゴミ置場

ＰＳ危険物倉庫

車庫

署長室

食堂

厨房

通用口

救急消毒室

通信室

清掃員室

ごみ置場

搬入口

犬舎

掃除具入れ

職員用

ＥＰＳ

職員用ＥＶ

ＰＳ

授乳室

調乳室

女子休養室

女子浴室

脱衣室

湯沸室

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

４３５ １０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

４６４４０

１０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５

４６４４０

３２４０

４２０

６７５０

７８００

６７５０

８２５０

５９９４０

８２５０

６７５０

６７５０

７８００

４２０
ａＹ１

ａＹ２

ａＹ３

ａＹ５

ａＹ６

ａＹ８

ａＹ９

ａＹ１０

ａＹ１１

４３５ ６１０

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ７

ａＹ６

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

器材庫

北出入口

空調機械室

浴室
脱衣室

荷捌室

１階１号倉庫

東階段

東廊下

１階１号会議室

南出入口

中央階段

ＰＳ
オイルＰＳ

展示棚

受水槽室

消火ポンプ室

１階２号倉庫

更衣室１

更衣室２

特別相談室２

特別相談室１

正面出入口

西階段

１階３号倉庫

ＰＳ

ＥＰＳ

廊下

男子トイレ

女子トイレ

消防事務室

女子寝室１

女子寝室２

女子寝室３

女子寝室４
女子職員便所

男子職員便所

書庫１

市民対応室

湯沸室

消防用階段

収納庫１

機材庫１ 機材庫２

多目的トイレ

エレヘ゛ーターホール

ＳＫ

北廊下

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

エレヘ゛ーターホール

救急機材庫

４２０

７８００

６７５０

６０００

９０００

５９９４０

７８００

７２００

６７５０

７８００

４２０

ａＸ１ ａＸ２ ａＸ３ ａＸ４ ａＸ５ ａＸ６

１３００

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －７ ５ ０ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９ □ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９□ －７ ５ ０ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６ □ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

□ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ｘ １ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ｘ １ ６

１０ ０

１， ８０ ０

８ ００

１０ ０

４ ５０

９ ００

１， ３ ５０

１ ０ ０

９０ ０

１３ ０

４５ ０

９０ ０１， ３ ５０

１ ０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

１ ００

１， ８０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

１０ ０

１ ， ８０ ０

１ ００

１ ， ８０ ０

１ ０ ０

１ ，８ ０ ０

１ ０ ０

１ ，８ ０ ０

９ ００

１０ ０

７ ０

５ ， ００ ０

１ ００ ｘ１ ０ ０ｘ ３ ．２１ ０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２

９ ００

１０ ０

９ ００

１ ０ ０

９ ０ ０

１ ０ ０

９ ００ １ ３０

９ ０ ０

１ ３ ０

９０ ０

１ ０ ０

１ ， ００ ０１ ３ ０

１ ０ ０

１ ，５ ０ ０

１０ ０ ｘ１ ００ ｘ ３． ２１ ００ ｘ １０ ０ｘ ３ ．２１ ００ ｘ １０ ０ ｘ３ ．２１０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２１０ ０ｘ １ ００ ｘ３ ． ２

７ ０

１， ８ ００

９ ００

１ ０ ０

９０ ０

１０ ０

９０ ０

１ ０ ０

８ ００

１ ０ ０

□ － ３０ ０ ｘ３ ０ ０ｘ １ ２

６０ ０

１ ０ ０

９ ０ ０

１ ３ ０

９０ ０

１３ ０

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

８ ０ ０

１ ００

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６ ．５ ｘ９ Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

ＳＫ

６ ００

１ ００

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

９１０

Ｈ－ １２ ５ｘ １ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

Ｈ － １２ ５ｘ １ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

Ｈ － １２ ５ｘ １ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

Ｈ － １２ ５ｘ １ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

Ｈ － １２ ５ｘ １ ２５ ｘ ６． ５ｘ ９

８４５

１２５

７２０

９１０１２５

４５０

１２０

３３０

Ｈ－ １２ ５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

Ｈ－ １ ２５ ｘ１ ２ ５ｘ ６． ５ ｘ９

□－６００ｘ６００ｘ１６

１ ００ ｘ １０ ０ ｘ３ ．２

Ｈ－２００ｘ２００ｘ８ｘ１２

□－６００ｘ６００ｘ１６

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１０ ０

９０ ０

１０ ０

□－６００ｘ６００ｘ１６

□－６００ｘ６００ｘ１６

８ ５０

１ ０ ０

８ ０ ０

１ ００

８ ０ ０

１ ００

１ ０ ０

※要確認（サイズ）２／２７

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

多目的室

前室

リハーサル室

ＰＳ

東階段

区民ホール

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

作業スペース

倉庫

西階段

倉庫

区民ギャラリー

ＰＳ・ＤＳ

西廊下

通信機械室

備品置場

消防用階段

職員更衣室

湯沸室

職員用ＥＶ

東廊下

ＥＰＳ

ＰＳ

ａＸ１ ａＸ２ ａＸ３ ａＸ４ ａＸ５ ａＸ６

４３５ １０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００

４６４４０

３２４０

９９４５ ６１０

１６００

４２０

７８００

６７５０

６７５０

８２５０

５９９４０

８２５０

６７５０

６７５０

７８００

４２０

５０７０

４２０

１３００

７８００

６７５０

６０００

９０００

５９９４０

７８００

７２００

６７５０

７８００

４２０

４３５ １０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

４６４４０ １５００

１８５

ａＹ９

ａＹ１０

ａＹ１１

ａＹ６

ａＹ２

ａＹ３

ａＹ４

ａＹ１

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

ａＹ８

倉庫１

倉庫２

事務室倉庫

多目的室
事務室

ＰＳ

オイルＰＳ

中央階段

ＰＳ

金沢区民活動センター

ラウンジ

区民活動センター

国際交流ラウンジ

打合せ室

更衣室湯沸室

会議室Ａ

会議室Ｂ

ＥＰＳ

ＰＳ

湯沸室

保険相談室

ＤＳ

ＰＳ

２階２号倉庫

収納庫１収納庫２

保険年金課事務室

戸籍課事務室

待合ロビー

２階１号倉庫
空調機械室

職員用

ＳＫ

東男子トイレ

東女子トイレ

掃除具入れ

職員男子トイレ

職員女子トイレ

多目的トイレ西男子トイレ西女子トイレ

書庫２

消防駐車場上部

ＰＳ

エレヘ゛ーターホール

エレヘ゛ーターホール

ＰＳ

ＥＬ１０３

ＥＬ２０２

ＥＬ３０２

ＥＬ３０１

ＥＬ３０３（分岐盤）

ＥＬ３０３ａ

２Ｌ－１－２へ

ＥＬ３０３ｂ

２Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０１ｂ

分岐幹線へ

ＥＬＧ１０２ｂ

ＥＬＧ１０４（分岐盤）

ＥＬＧ１０５ｃ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０５ｄ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０６ｂ

３Ｌ－１－１へ

ＥＬ１０１

ＥＬ１０１ａ

（１Ｌ－１－１へ）

ＥＬ２０１

ＥＬ２０１ａ

１Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０１ｃ

（分岐幹線へ）

ＥＬＧ１０１ｄ

（１Ｌ－１－１へ）

ＥＬＧ１０２ｃ

ＥＬＧ１０５ｅ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０１（分岐幹線）

ＥＬＧ１０１（分岐幹線）

ＥＬＧ１０４ａ

２Ｌ－２－１へ

ＥＬ１０２

ＥＬＧ１０３

ＥＰ１０１

ＥＰ１０２

ＥＰ１０３

ＥＰ１０４

ＥＰ２０４

ＥＰ１０９

ＥＰ２０５－１

ＥＰ２０９

ＥＰＥ１０１

ＥＰＥ１０２

ＥＰＥ１０７（分岐幹線）

ＥＰＥ１０７－１

（分岐幹線へ）

ＥＰＥ１０８

ＥＰＥ１０９

Ｗ６００（セハ゜レータ付）

Ｗ６００（セハ゜レータ付）

Ｗ
６
０
０
（
セ
ハ
゜
レ
ー
タ
付

）

Ｗ
４
０
０

Ｗ
９
０
０
（
セ
ハ
゜
レ
ー
タ
付

）

Ｗ７００

Ｗ３００

Ｗ
４
０
０

Ｗ４００

Ｗ４００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ
３
０
０

Ｗ
３
０
０

Ｗ
３
０
０

Ｗ７００

Ｗ２００

４４３

６６６

系統図参照

系統図参照

４４４

系統図参照

系統図参照

４４４

緊急時電力引込口

（Ｅ７５）×２

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

系統図参照

Ｗ
３
０
０

Ｗ３００

３３２

３３２

系統図参照

Ｗ
２
０
０

６６２ＷＰ

ＥＬＧ１０４ｄ

ＥＬＧ１０４ｅ

ＥＬＧ１０４ｆ

２Ｌ－２－１へ

ＥＬＧ２１０ａ

７Ｌ－１－３へ

２ＯＡ－１－２

１ ＯＡ－１ －１

２ＯＡ－１－１

２ ＯＡ－１－３

１Ｐ－２－１

１Ｌ －２－１

１Ｐ－１－１

１Ｐ－１－３

１Ｐ－１－５

１Ｌ －１－３

１Ｐ－１－２

１Ｌ－１－２

１Ｐ－１－４

１Ｌ －１－１

１Ｌ－２－２

２Ｌ－１－２

２Ｐ－１－２

２Ｌ －１－１

２Ｐ－１－１

２Ｌ－２－１

ＥＬＶ１

ＥＬ Ｖ２

ＥＬ Ｖ３

ＥＬ Ｖ４

発電機接続盤

免震ヒ゜ット階参照

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



３階平面図Ｍ３階平面図

Ａ１ ： １／２００

Ａ３ ： １／４００

Ｅ－１１ １

Ｍ３・ ３階配線図

庁舎棟 幹線設備

９０ ０１ ３ ０ ９ ００ １ ３ ０９０ ０１３ ０ ９ ０ ０ １ ３ ０

Ｗ

戸
袋

Ｗ
＝Ｗ

＋
１

５

２
５

１
０

０

ＳＫ

Ｈ－ ２５ ０ ｘ１ ２ ５ｘ ６ｘ ９

Ｈ －２ ０ ０ｘ ２０ ０ Ｈ－ ２ ００ ｘ ２０ ０

ＳＫ

６００

１０
０

８
５

０

１０ ０

８
５

０

１０ ０

８
５

０

１０ ０

８
５０

１０ ０

８
５

０

１ ００

８
５

０

１ ００

８
５

０

１ ００

８
５０

１ ００

８
５

０

１０ ０

８
５０

１０ ０

８
５０

１０ ０

８
５０

１０ ０

８
５

０

１ ００

８５
０

１００

８５
０

１００

８５
０

１００

８
５０

１００

８５
０

１００

８５
０

１００

８５
０

１００

８
５０

１００

８
５０

１ ０ ０

８５ ０１ ３ ０ ８５ ０１ ３ ０

８
５０

１
３

０

８５０

１０
０

８ ５ ０

１
００

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

訓練室

器具庫

消防用階段

ＰＳ

リネン庫 洗面・洗濯室 脱衣室 男子浴室

ＤＳ

西階段

６
，
０
０
０

６
，
７
５
０

７
，
８
０
０

４
２
０

９
，
０
０
０

５
９
，
４
４
０

４３５ １０，４５０ ７，６５０ ９，８５０ ７，５００

４６，４４０

ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

４３５ １０，４５０ ７，６５０ ９，８５０ ７，５００

４６，４４０

２８８５ ２４５５０ ５１５

ａＸ５

収納庫２

女子トイレ

廊下

ＥＰＳ

男子トイレ

廊下

男子寝室１

男子寝室２

男子寝室３

男子寝室４

男子寝室５

男子寝室６

男子寝室７

男子寝室８

男子寝室９

男子寝室１０

男子寝室１１

男子寝室１２

男子寝室１３

男子寝室１４

男子寝室１５

男子寝室１６

男子寝室１７

男子寝室１８

男子寝室１９

西バルコニー

ＥＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

職員用

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６ □ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９□ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６□ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

４ ５ ０ ９ ０ ０

１ ， ３５ ０

１ ０ ０

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

４ ５ ０

９ ０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

４ ５０

９ ００

１ ，３ ５０

１ ０ ０

４ ５０９ ０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

４ ５ ０

９ ０ ０

１ ，３ ５ ０

１ ００

８０ ０

１ ０ ０

４５ ０

９０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

８ ０ ０

１ ００

１ ００

１ ，８ ０ ０

１ ０ ０

１， ８ ００

９ ００

１ ３０

９ ００

１ ３０

１ ００

１， ８０ ０

１ ００

１， ８０ ０

９０ ０

１ ０ ０

９ ００

１ ３０

１， ０ ００

１， ０ ００

１， ０ ００

８ ００１０ ０

８０ ０１ ３０

８ ０ ０

１ ３ ０

４ ５０９ ０ ０

１ ，３ ５ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ０ ０

１ ， ００ ０

１ ３０

１ ００

１ ，８ ０ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

４ ５ ０９ ０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

１ ００

１ ，４ ００ ４ ５０

１０ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

８５ ０

１０ ０

４ ５ ０ ９ ０ ０

１ ，３ ５０

１０ ０

９ ００

１０ ０

１ ， ００ ０１ ３０

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ３ ００ ｘ ３０ ０ ｘ１ ２

８５ ０１ ３ ０ ８ ５０１３ ０

２ ００

９ ００

１ ，１ ０ ０

１０ ０

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

ＳＫ

ＳＫ

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

１ ０ ０

１， ８ ００

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

９ ０ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ００

８ ０ ０

１０ ０

ＳＫ

６ ０ ０

１ ００

９９．５１３５．５

□ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

□ － ６０ ０ ｘ６ ００ ｘ １６

８ ５ ０

１ ００

８０ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ０ ０

ＯＲ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

証明ハイ１

市民税ロー１

収納ハイ１

市民税ハイ１

課長

記載台コーナー

ベビーベット体重計

家屋ロー１

土地ロー１

証明ロー１

証明ハイ２

市民税ハイ２

収納ハイ２

避難器具

Ｔ

作業テーブル

郵送

予備

課長

１８ｘ９

１４ｘ７

３４４．８ ｆ／ｍ

１８ｘ９

作業テーブル

１８ｘ９

公印

国保

端末

１２ｘ７５

１４００

１７５０

１８００

１４００

１４００

１２００

１２００

１２４３

１６００

１０１５

１０１５

１２００
１２００

６９８

６００

６９７

１５００

１５００

１５００

１５００

１５００

１５００

１５００

１５００

１５００

１５４０

１８９０

１８４０

１８００

１４３３

１０００

１２００
１２００

１４００

１８００

１２６０

１４００

１４００

１２００

東階段

西階段

ＤＳ

一時託児室

授乳室

調乳室

ＰＳ・ＤＳ

訓練室上部

ＰＳ

男子休養室

押入

消防用階段

収納庫

職員更衣室

湯沸室

東廊下

ＥＰＳ

ＰＳ

収納庫

区民ホール

ａＸ１ ａＸ２ ａＸ３ ａＸ４ ａＸ５ ａＸ６

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

５１０ １０３７５ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

４６４４０

１５４５

９０００ １５９００

２００９５

１，７８０

９０００

４３５ １０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

４６４４０

１５３０

４２０

７８００

６７５０

６７５０

８２５０

８２５０

３２３２０

７１００

６７５０

６７５０

２４０７０

７８００

４２０

１５３０

４２０

７８００

６７５０

５７０

７２００

７８００

５９９４０

２１００

６９００

９０００

６０００

６７５０

７８００

４２０

ＥＶ

ＥＶ

複合機

ａＹ１

ａＹ２

ａＹ３

ａＹ４

ａＹ６

ａＹ７

ａＹ９

ａＹ１０

ａＹ１１ ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

５９９４０

３階５号倉庫

３階２号会議室

中央階段

南バルコニー

東バルコニー

ＰＳ

ＰＳ

ＳＫ

掃除具入れ

職員廊下

空調機械室

東テラス

３階１号倉庫

３階２号倉庫

３階３号倉庫

北テラス

税務課事務室

税務課事務室

エコボイド

ＰＳ

ＰＳ

区会計室

横浜銀行派出所

３階３号会議室Ａ

３階３号会議室Ｂ

西廊下２

ＰＳ

西バルコニー

ＥＰＳ

幼児用トイレ

西廊下１

多目的トイレ
西男子トイレ

西女子トイレ

西テラス

ＥＶ

３階４号倉庫

３階１号会議室

東男子トイレ

東女子トイレ

職員女子トイレ

職員男子トイレ

消防会議室

収納庫３

ＤＳ

消防廊下

女子トイレ 男子トイレ 収納庫４掃除具入れ

エレヘ゛ーターホール

オイルＰＳ

エレヘ゛ーターホール

ＥＬ１０４

ＥＬ２０３

ＥＬ３０４

ＥＬ３０５（分岐盤）

ＥＬ３０５ａ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬ３０５ｂ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０１（分岐幹線）

ＥＬＧ１０１ａ

分岐幹線へ

ＥＬＧ１０２（分岐幹線）

ＥＬＧ１０２ａ

分岐幹線へ

ＥＬＧ１０５ａ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０５ｂ

３Ｌ－１－２へ

ＥＬＧ１０６（分岐盤）

ＥＬＧ１０６ａ

３Ｌ－１－１へ

ＥＬＧ１０５（分岐盤）

ＥＬ３０１ａ

２Ｌ－２－１へ

ＥＬ３０１ｂ

１Ｌ－２－１へ

ＥＬＧ１０４ｂ

２Ｌ－２－１へ

ＥＬＧ１０４ｃ

１Ｌ－２－１へ

ＥＰ２０５－２

ＥＰ１０５

ＥＰＥ１０７－２

分岐幹線へ

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００

Ｗ
３
０
０

Ｗ３００

Ｗ７００

Ｗ２００

４４４

系統図参照

４４４
系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

Ｍ３Ｌ －２－１

３Ｌ －１－１

３Ｐ－１－１

３Ｐ－１－２

３Ｌ －１ －２

３Ｐ－２－１

３Ｌ －２ －１

３ＯＡ－１－１

３ＯＡ－１－２

３ＯＡ－１－３

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



４階平面図 ５階平面図

Ａ１ ： １／２００

Ａ３ ： １／４００
４・ ５階配線図

庁舎棟 幹線設備

Ｅ－１１ ２

ＥＶ

Ｔ

１ ４２ ０ １ ０９ ６ ４５ ０

６ ０ ０ ６ ０ ０

１２ ７ ６ １２ ４ ０ ４ ９ ０

４ ０

７ ３ ０

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

９ ０ ０

１ ０ ０

９ ０ ０

１ ００

８ ００

１０ ０

９ ００

１ ００

９ ００

１０ ０

４ ５０９ ００

１， ３ ５０

１ ０ ０

９０ ０

１０ ０

８ ０ ０

１ ０ ０

９ ００１ ３０ ９０ ０ １３ ０

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

４ ５０

９ ００

１， ３５ ０

１ ０ ０

１ ０ ０ｘ １０ ０ ｘ３ ．２

１ ０ ０ｘ １０ ０ ｘ３ ．２

□ － ３ ００ ｘ ３０ ０ ｘ１ ２

水勾配１／７０

水勾配１／７０

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

排煙ハッチ

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

Ｌ－５０ｘ５０ｘ５

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

８ ０ ０

１ ０ ０

４ ５ ０ ９ ００

１ ， ３５ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

□ － ３ ００ ｘ ３０ ０ ｘ１ ２□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

１ ， ００ ０

１ ３ ０

８ ０ ０

１ ００

ＳＫＳＫ

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ｘ １ ６□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ｘ １ ６

９０ ０ １ ３０

１０ ０

１， ８ ００

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ｘ １ ６

１，６５０

９ ００

１ ００

９ ００

１ ００

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ｘ １ ９

Ｈ－ ２５ ０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ｘ １ ４

Ｈ－ ２５ ０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ｘ １ ４

Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０

Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０

ＳＫ

６ ０ ０

１ ００

９ ９． ５

１ ３５ ． ５

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０

Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０Ｈ － １５ ０ｘ １ ５０ ｘ ７ｘ １０

８ ５０

１０ ０

８ ０ ０

１ ００

８ ０ ０

１ ００

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

９ ００

１ ３０

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２ａＸ１

ＰＳ

東階段

東廊下

ＥＰＳ

ＰＳ

職員用ＥＶ

こども家庭支援課事務室

高齢・障害支援課

こども家庭支援課

こども家庭支援課

ＰＳ

ＥＶ

ＥＶ

高齢・障害支援課事務室

高齢・障害支援課

ＤＳ

待合ロビー

高齢・障害支援課

西階段

ＰＳ

福祉保健課
相談室

生活衛生課相談室

４３５ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ １８８５

３９０１５

１０４５０

２１８５

８７００

９０００ １５９００

１，７８０

４３５ １０４５０ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ １８８５

３９０１５

２１８５

８７００

２７０

２００９５９０００

４２０

７８００

６７５０

７２００

７８００

９０００

６０００

６７５０

７８００

４２０

１５３０
１７７５

４２０

７８００

６７５０

６７５０

８２５０

５９９４０

８２５０

６７５０

６７５０

７８００

１５３０１７７５

４２０
ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ７

ａＹ６

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

システム室生活支援課廊下

雑品庫前廊下

生活支援課

生活支援課

生活支援課

相談室１

相談室２

相談室３

東バルコニー

湯沸室

生活支援課応接室

生活支援課事務室

東女子トイレ

東男子トイレ

ＳＫ

職員用
エレヘ゛ーターホール

掃除具入れ

空調機械室

職員廊下

職員女子トイレ

職員男子トイレ

湯沸室

女子更衣室

男子更衣室

４階１号倉庫

ＰＳ

廊下

相談室１

相談室２

ＰＳ

北テラス

北テラス

待合ロビー

相談室１

エレヘ゛ーターホール

ＰＳ
オイルＰＳ

エコボイド

福祉保健課事務室

生活衛生課事務室

相談室２
高齢・障害支援課

ＰＳ

ＥＰＳ

相談室４
相談室３

西女子トイレ

多目的トイレ

西廊下

湯沸室

４階３号倉庫

シ゛ョフ゛スホ゜ット

サーバー室

西テラス
西バルコニー

生活支援課待合室

西男子トイレ
４階１号会議室

４階２号倉庫

ＰＳ

ＥＰＳ

２１８５ ７６５０ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

２８４４０

２１８５ ７６５０

５３５

９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

２８４４０

９３００

５３５７１１５ １５４５

９３００

７１１５

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３ａＸ２

９０００ １５９００

２００９５

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９ □ － ７５ ０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９□ － ７５ ０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －３ ０ ０ｘ ３ ００ ｘ １２

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ － ６０ ０ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

１２

９

１２ ９１２ ９１２ ９１２ ９

Ｔ

Ｔ

Ｔ

４ ５０ ９ ００

１， ３ ５０

１０ ０

１ ０ ０

１， ８ ００

８ ００

１ ０ ０

８ ０ ０

１０ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

９０ ０

１３ ０

９ ００１ ３０

９ ０ ０

１ ３ ０

９ ００

１ ３０

９ ０ ０１ ３０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

９ ０ ０

１ ０ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３０

１ ，２ ０ ０

１ ３０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

１， ０ ００

１ ３０

８０ ０

１ ００

８ ００

１ ０ ０

８０ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３０

８ ００

１ ３０

９ ０ ０１ ３０

９ ００ １ ３ ０

７０ ０

１ ３０

９ ０ ０１ ３０

１ ０ ０

１， ８ ００

６０ ０

１ ３ ０

１ ０ ０

１， ８ ００

１ ０ ０

１， ８ ００

９ ００ １ ３ ０

７０ ０

１３ ０

１ ， １０ ０

１３ ０

９０ ０１３ ０

１ ，２ ０ ０

１ ３ ０

４ ５０

９ ００

１ ， ３５ ０

１ ０ ０

９ ００

１ ００

８ ００

１０ ０

９ ０ ０

１ ００

８ ０ ０

１０ ０

８０ ０

１ ００

８０ ０

１ ００

９ ００

１ ００

１０ ０

１ ，６ ０ ０

１０ ０

１ ，６ ０ ０

１， ０ ００

１ ３０

８０ ０

１ ０ ０

Ｓ ＫＳＫ

９ ０ ０１ ３０

８ ０ ０

１ ００

Ｈ －２ ５ ０ｘ ２５ ０ ｘ９ ｘ１ ４

Ｈ －２ ５ ０ｘ ２５ ０ ｘ９ ｘ１ ４

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０

Ｓ Ｋ

６０ ０

１ ０ ０

９ ９ ．５

１３ ５． ５

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ ｘ１ ０

８ ５ ０

１ ００

８０ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ０ ０

４５ ０

９０ ０

１， ３ ５０

１ ０ ０

６０

水勾配１／７０

水勾配１／７０

水勾配１／７０

薬品庫

廃棄物保管庫

東階段

ＥＰＳ職員用ＥＶ

物品庫

ＰＳ

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＰＳ

調乳室

更衣室１
更衣室３

操作室

床下点検口（３００角）

コンクリート基礎（ｈ＝９８）

床下点検口（３００角）

ＤＳ

湯沸室

西階段

感染対策

衛生化学検査室

書庫

バルコニー点検扉：

待合ロビー

１，７８０
１５３０

４２０

７８００

２４０７０

６７５０

６７５０

７１００
８２５０

５９９４０

８２５０

６７５０

６７５０

３２３２０

７８００

４２０

１５３０

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

５９９４０

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ７

ａＹ６

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

４２０

７８００

６７５０

７２００

７８００

９０００

６０００

６７５０

７８００

４２０

東バルコニー

検査室２

検査室１

相談室２

相談室１

東廊下

収納庫

ＰＳ

東廊下

ＰＳ

東男子トイレ

職員廊下

掃除具入れ

空調機械室

職員用
エレヘ゛ーターホール

受付

エコボイド

エレヘ゛ーターホール

オイルＰＳ

授乳室

更衣室２

エックス線撮影室

診察室

健診室Ａ

健診室Ｂ

西廊下

ＥＰＳ

西女子トイレ

多目的トイレ

北テラス

ＰＳ

５階１号会議室Ａ

５階１号会議室Ｂ

５階１号会議室Ｃ

西バルコニー

歯科相談室

母子相談室

健康相談室

栄養相談室

東女子トイレ

西男子トイレ

資材倉庫

ＳＫ

ＰＳ

ＥＬＧ２０２ｄ

ＥＬＧ２０１ｄ

ＥＬＧ２０４ｃ

（５Ｌ－１－２へ）

ＥＬＧ２０４ｄ

（５Ｌ－１－２へ）

ＥＬＧ２０４ｅ

（５Ｌ－１－２へ）

ＥＬＧ２０３ｃ

（６Ｌ－１－１へ）

ＥＬＧ２０３ｄ

（６Ｌ－１－１へ）

ＥＬ２０５ｂ

（４Ｌ－１－２へ）

ＥＬ２０５ａ

（４Ｌ－１－２へ）

ＥＬ２０５（分岐盤）

ＥＬ２０４ｂ

（４Ｌ－１－１へ）

ＥＬ２０４ａ

（４Ｌ－１－１へ）

ＥＬ２０４（分岐盤）

ＥＬ１０６ａ

（４Ｌ－１－２へ）

ＥＬ１０６

ＥＬ１０５

ＥＬ１０７（分岐盤）

ＥＬ１０７ａ

５Ｌ－１－２へ

ＥＬ１０７ｂ

５Ｌ－１－２へ

ＥＬ２０６

ＥＬ３０６

ＥＬＧ２０１ｃ

ＥＬＧ２０２ｃ

ＥＬＧ２０４（分岐盤）

ＥＬＧ２０４ａ

分岐幹線へ

ＥＰ２０１

ＥＰ２０２

ＥＰ２０５－４

ＥＰ２０５－３

ＥＰ２０５（分岐幹線）

ＥＬＧ２０２（分岐幹線）

ＥＰ２０５（分岐幹線）

ＥＬＧ２０２（分岐幹線）

ＥＰ３０１

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ７００

Ｗ
３
０
０

Ｗ
３
０
０

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

４４８

４４４

系統図参照

４４４

４４４

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

ＥＰ２０５－３－１

（５Ｐ－１－２へ）

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

ＥＬＧ２０４ｂ

分岐幹線へ

５Ｌ－１－２

５Ｐ－１－２

４Ｌ－１－２

４Ｐ－１－２

４Ｌ Ｐ－１－３

４Ｐ－１－１

４Ｌ－１－１

５Ｌ－１－３ ５Ｓ－１－１

５Ｌ－１－１

５Ｐ－１－１

Ｓ

４ＯＡ－１－４

４ＯＡ－１－２

４ＯＡ－１－３

４ＯＡ－１－１

５ＯＡ－１－１

Ｗ２００

Ｗ
７
０
０

Ｗ
３
０
０

Ｗ
３
０
０

Ｗ３００

Ｗ７００

Ｗ２００

Ｗ
７
０
０

Ｗ２００

Ｗ
３
０
０

工 事 名

図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号



６階平面図 ７階平面図 Ｒ階平面図

Ａ３ ： １／４００

Ａ１ ： １／２００

庁舎棟 幹線設備

６・ ７ ・ Ｒ 階配線図

Ｅ－１１ ３

□ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９ □－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

４５ ０９０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

４５ ０９０ ０

１， ３ ５０

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ，８ ０ ０

４ ５ ０

９ ０ ０

１ ，３ ５ ０

１０ ０

１０ ０

１ ， ８０ ０

８ ００

１０ ０

９ ００

１ ０ ０

９ ００

１ ０ ０

９０ ０

１ ０ ０

４５ ０９０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ３ ０

１ ， ００ ０

１ ３ ０

４５ ０９０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

４ ５ ０９ ０ ０

１ ，３ ５ ０

１０ ０

４５ ０９０ ０

１ ， ３５ ０

１ ００

４ ５ ０９ ０ ０

１ ，３ ５ ０

１０ ０

８ ０ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

９ ０ ０

１ ００

９０ ０

１ ０ ０

４ ５０

９ ００

１， ３ ５０

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

１０ ０

１ ， ８０ ０

１ ０ ０

１ ， ８０ ０

９０ ０

１３ ０

９０ ０

１３ ０

５３５ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

２８４４０

５３５ ９８５０ ７５００ ９９４５ ６１０

２８４４０

９ ００

１ ００

１ ０ ０

１ ，８ ０ ０

１ ００ ｘ１ ０ ０ｘ ３． ２

１５４５

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３

ａＸ６ａＸ５ａＸ４ａＸ３

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ８

ａＹ６

ａＹ５

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

３，０４２

３，０４３

３，０４３

３，０４３

３，０４３

３，０４３

３，０４３

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

２，９５５

５，４４５ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ２，１５５

３，０００３，０００３，０００４，２５０４，１９５ ２，１５５

１５９００

２００９５

９０ ０

１３ ０

９ ０ ０

１ ３ ０

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

１０ ０

１ ，８ ０ ０

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －７ ５ ０ｘ ７ ５０ ｘ１ ９

□ －６ ０ ０ｘ ６ ００ ｘ１ ６

４，９５０

４ ，９ ５ ０

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

９ ００

１０ ０

９ ００

１ ００

□ － ７５ ０ ｘ７ ５ ０ｘ １ ９

８ ０ ０

１ ００

Ｈ －２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ ｘ１ ４

Ｈ －２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ ｘ１ ４

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０

ＳＫ

６ ０ ０

１ ０ ０

９ ９． ５

１ ３ ５． ５

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

□ － ６０ ０ ｘ６ ０ ０ｘ １ ６

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０

Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０Ｈ－ １ ５０ ｘ１ ５ ０ｘ ７ｘ １ ０

８ ５ ０

１ ００

８０ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ０ ０

８０ ０

１ ０ ０

□ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

Ｔ

Ｔ

ＴＴ

Ｔ

区長室

東廊下

ＥＰＳ

湯沸室
収納庫

中央廊下

ＥＶ

ＥＶ

ＥＶ

ＰＳ

収納庫

西廊下

西階段

ＤＳ

内廊下

避難器具

（避難ハッチ）

１５３０

４２０

７８００

６７５０

３２３２０

６７５０

８２５０

５９９４０

８２５０
７１００

６７５０

６７５０

２４０７０

７８００

４２０

１５３０

ａＹ１１

ａＹ１０

ａＹ９

ａＹ７

ａＹ６

ａＹ４

ａＹ３

ａＹ２

ａＹ１

４２０

７８００

６７５０

７２００

７８００

９０００

６０００

６７５０

７８００

４２０

５９９４０

東バルコニー

６階特別会議室

無線室

メールコーナー

ＰＳ

東階段

東男子トイレ

東女子トイレ

職員用ＥＶ

掃除具入れ

空調機械室

職員廊下
職員用エレヘ゛ーターホール

ＰＳ

応接室

印刷室職員更衣室１

職員更衣室２

男子宿直室

女子宿直室

総務課事務室

６階４号倉庫

エコボイド

エレヘ゛ーターホール

ＰＳ

オイルＰＳ

選挙管理委員会室

選挙管理収納

６階１号会議室Ｂ
６階１号会議室Ａ

６階２号会議室Ｂ
６階２号会議室Ａ

ＰＳ

西バルコニー

ＥＰＳ

西女子トイレ

西男子トイレ

多目的トイレ

ＳＫ

男子休憩室 女子休憩室

６階１号倉庫 ６階３号倉庫

６階２号倉庫

区政推進課事務室

地域振興課事務室

地域振興課他

６階書庫

ＳＫ

ＵＳ

ＵＳ

ＰＳ

ＰＳ

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

１ ０ ０

９ ０ ０

乳白色

ＬＣ

アクリドーム角１６０ 型

Ｌ

１ ００

８ ００

１ ００

８０ ０

９０５５ ８９０

５４００ ４８５

４８５２４００

１ ０ ０

８５ ０

１ ０ ０

９ ０ ０

１５４５

１ ０ ０

８５ ０

ａＹ１

ａＹ２

ａＹ３

ａＹ５

ａＹ６

ａＹ８

ａＹ９

ａＹ１０

ａＹ１１

ａＸ３ ａＸ４ ａＸ５ ａＸ６

ａＸ３ ａＸ４ ａＸ５ ａＸ６

１ ００

８ ２０

７４７５

４４７５

５１０

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

Ｈ －１ ５ ０ｘ １５ ０ ｘ７ ｘ１ ０Ｈ －１ ５ ０ｘ １５ ０ ｘ７ ｘ１ ０

Ｈ －１ ５ ０ｘ １５ ０ ｘ７ ｘ１ ０Ｈ －１ ５ ０ｘ １５ ０ ｘ７ ｘ１ ０

Ｈ－ ２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ ｘ１ ４

Ｈ－ ２ ５０ ｘ２ ５ ０ｘ ９ ｘ１ ４

９８５０

２０９４０

６１０９９４５７５００９８５０５１０

２３９４０

６１０９９４５７５００

１ ， ８０ ０

１０ ０

１ ００

６ ０ ０

１ ００

６ ０ ０

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

１ ０ ０

９０ ０

□ － ６０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

□ － ６０ ０ｘ ６ ００ ｘ １６

２ ，３ ０ ０

１ ００

２ ，３ ０ ０

１ ００

２ ，３ ０ ０

１ ００

２ ，３ ０ ０

１ ００

１０ ０

８ ０ ０

１ ００

１ ，３ ５ ０

９ ００ ４ ５０

１０ ０

１ ， ３５ ０

９０ ０ ４５ ０

１ ００

９ ０ ０

１ ０ ０

１ ，３ ５０

９０ ０ ４ ５ ０

１ ００

８０ ０

１ ０ ０

８５ ０

１ ， ８０ ０

１ ０ ０

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□ － ７５ ０ｘ ７ ５０ ｘ １９

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６ □ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６□－ ６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －６ ００ ｘ ６０ ０ ｘ１ ６

□ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９ □ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

□ －７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９□－ ７ ５０ ｘ ７５ ０ ｘ１ ９

水勾配１／７０

水勾配１／７０

水勾配１／７０

ＰＳ

東階段

ＥＰＳ

ＰＳ

ＰＳ・ＤＳ

空調機械室

ＰＣＢ保管庫ＰＣＢ保管庫

サーバー室

ＥＶ

ＥＶ

消火ボンベ室
前室

西廊下

西廊下

防災無線室

便所

ＵＳ
西階段

ＤＳ

排煙機械室

排煙ハッチ

Ｃ

アルミ１４０φ

１５３０

４２０

７８００

６７５０

６７５０

８２５０

８２５０

５９９４０

６７５０

６７５０

７８００

４２０

１５３０

４２０

５２８０

７８００

５３４０

６７５０

３９３０

６０００

９０００

５９９４０

７８００

７２００

３９３０

６７５０

６５４０

４０８０

７８００

４２０

電気室

消火器

放水口

外階段

ａＹ２

ａＹ３

ａＹ４

ａＹ６

ａＹ７
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男子トイレ

女子トイレ

職員用ＥＶ

職員用エレヘ゛ーターホール
喫煙室

北テラス

消火ボンベ室２

眺望廊下

２
１

エレヘ゛ーターホール

エコボイド
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（別途）

（別途）

水勾配１／７０

１８０ １８０

４，３７５ １，４００ ２，６４０

２，８００

８，０００

２，４００

ＵＰ
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太陽光発電
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ＥＬＧ２０１ｂ

ＥＬＧ２０２（分岐幹線）

ＥＬＧ２０２ａ

ＥＬＧ２０２ｂ

ＥＬＧ２０３（分岐盤）

ＥＬＧ２０３ａ

分岐幹線へ

ＥＬＧ２０３ｂ

分岐幹線へ

ＥＬＧ２０５

ＥＬＧ２０６

ＥＬＧ１０７

ＥＬＧ２０７

ＥＬ３０８

ＥＰ１０６

ＥＰ２０７

ＥＰ２０８

ＥＰ２０５（分岐幹線）

ＥＰ２１０

ＥＰ１０８

ＥＰ２１１

ＥＰＥ１０３

ＥＰＥ１０４

ＥＰＥ１０５

ＥＰＥ１０６

ＥＰＧ１０４

ＥＬＧ２１０

ＥＰ２０６

ＥＰ２０５－６
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ＥＰ２０５（分岐幹線）

ＥＬＧ２０２（分岐幹線）

ＥＰ２０５－５

ＥＰ２０３

ＥＰ１０７

ＥＰＧ１０６

ＥＬ１１１

ＥＰＧ１０５

Ｗ
３
０
０

Ｗ３００（セハ゜レータ付）

Ｗ４００（セハ゜レータ付）

４４４

系統図参照

４４４

系統図参照

８７７

系統図参照

６８５５

系統図参照

以降電気室詳細図参照

以降電気室詳細図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

Ｗ
３
０
０

Ｗ
６
０
０

ＥＬＧ２０９

系統図参照

系統図参照
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系統図参照

系統図参照

系統図参照

６Ｌ－１－２

６Ｐ－１－２

６ＯＡ－１－１

６Ｐ－１－１

６Ｌ －１－１

総合盤

６ＯＡ－１－２

７Ｌ －１－１

７Ｐ－１－１

Ｎ２制御盤

ＣＯ
２
制御盤

発電機盤

太陽光

キュ－ビクル

ＳＭＦ－１

７Ｐ－１－２

７Ｌ－１－３

７Ｌ －１－２

７ＯＡ－１－２

ＲＰ－１－２

ＣＧＳコーシ゛ ェネ

ＲＰ－１－１

Ｗ７００

（弱電ラックセハ゜レータ付）

Ｗ
７
０
０
×

２
段

Ｗ
９
０
０
×

２
段

Ｗ
６
０
０

Ｗ
１
２
０
０
×

２
段

Ｗ
１
２
０
０
×

２
段

Ｚ
Ｔ

Ｗ
６
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
３
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
３
０
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Ｚ
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Ｗ
３
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
３
０
０

Ｚ
Ｔ

Ｗ
５
０
０
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（弱電ラックセハ゜レータ付）

Ｗ３００

Ｗ２００

Ｗ２００

７ＯＡ－１ －１

直流電源盤
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図面名称

設備設計一級建築士登録番号 第２２６０号 森田 啓嗣

設 計 者

横浜市建築局

国 設計

年月日

吉村久夫

登録第１６６４０ ４号

管理建築士

一級建築士

縮尺平成２９年１月

株式会社

金沢区総合庁舎改築工事

（ 第２・ ３工区電気設備工事）

施設番号 棟番号

完成 図面

図面枚数

電気

年度 種類

図面番号
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