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平成31年度設計図（ 排除方式 合流 ）

平面図-縦断図

横浜市新市庁舎(中区本町6丁目50番地の10)

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その190）

【横浜市新市庁舎】

平 面 図 (A3)S=1/200
(A1)S=1/100 縦 断 図 (A3)V=1/200・H=1/400

(A1)V=1/100・H=1/200

計画位置

使用水準点

標石番号

標高 (M)

既設第1種人孔

( H30年7月 )

中区本町6丁目

3 4 2

凡　　　例
新設管渠及びます（マンホールトイレ）

貯 新設管渠及び貯留弁付きマンホール

既設合流管渠及びます-人孔

ク1 新設管渠及び第1種組立人孔

塩ビ 新設管渠及び塩ビマンホール

既

既
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工事起点

No.
1　

20×
H86

（注水口）ゴムチップ加工蓋

No.
2　

20×
H89

（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.
3　

20×
H93

（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.
5　

20×
H10

0（
マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.
6　

20×
H10

2（
マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.
7　

90×
H12

0（
貯留弁付きマンホール）ゴムチップ加工蓋

本管接続

No.
8　

30×
H12

1（
小型塩ビマンホール）ゴムチップ加工蓋

No.
4　

20×
H96

（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

0.1070.113

開削工法
①

改良土基礎
全面改良土埋戻し

硬質塩化ビニル管

3人／日

塩ビ

2 450VU 25.0‰ 1.50

1 450VU 17.5‰ 0.83
　450VU 25.0‰ 0.67

3 450VU 25.0‰ 1.50

4 450VU 25.0‰ 1.50

5 450VU 25.0‰ 0.67
　450VU  0.0‰ 0.83

6 450VU  0.0‰ 1.20

8 200VU 取付管接続 L=1.9

No.1　20×H86（注水口）ゴムチップ加工蓋

工事起点

7 200VU  12.0‰ 1.00

No.2　20×H89（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.5　20×H100（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.3　20×H93（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.4　20×H96（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

No.7　90×H120（貯留弁付きマンホール）ゴムチップ加工蓋

No.8　30×H121（小型塩ビマンホール）ゴムチップ加工蓋

No.6　20×H102（マンホールトイレ）ゴムチップ加工蓋

0 450VU 17.5‰ 0.67
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IE=0.721

φ400既設

東電φ130
×2 D

P0.
6

水道φ150
 DP

0.9

中水栓　20A

貯

①軽量鋼矢板Ⅰ型(1段梁) H=2.0m　②軽量鋼矢板Ⅰ型(2段梁) H=2.5m

③板石舗装（板石 t=6cm,砂 t=3cm,RC-40 t=10cm)

③

②

側溝　U-360B　撤去復旧　L=10.4m

-

-


