




砕石基礎(RC-40)

モルタル(1：3)

SUS-M10ボルト貫通止め

コンクリートブロック
400×400×600

炭素鋼管 60.5φ×3.8ｔ
(溶融亜鉛メッキ仕上げ)

アルミ板 厚3.0
W1200×H900 角45R
インクジェット印刷

(3～5年耐候)

仮設トイレ標準構造図 S=1/50

※ 使用する部材については図面表記と同等品とする。

S=1/25看板設置図(参考図)

(参考図）
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図 番 ／

横 浜 市 環 境 創 造 局

保土ケ谷区上菅田長1574番地1

令和２年度設計図 (排除方式 分 流)

仮設トイレ標準構造図
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災害時下水道直結式仮設トイレ用
下水道管整備工事（その２４９）
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【新井小学校】

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6

No.7

塩ビ製内ふた200

塩ビ90°自在支管 450×200 塩ビ90°
自在支管450×200

塩ビ片受け直管（ゴム輪受口）450
塩ビ直管 450

塩ビ下流用マンホール継手 250

塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)250

（
マ

ン
ホ

ー
ル

深
さ

）

親子蓋600×200

貯留弁（SUS製）

塩ビ上流用マンホール継手 450

調整リング（プラスチック製）50+50鋳鉄製防護ふたT-14 300
鋳鉄製防護ふたT-14 300

管
底
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勾配＝17.5‰

VUφ200

勾配＝25.0‰ 勾配＝25.0‰ 勾配＝25.0‰ 勾配＝25.0‰ 勾配＝0‰

注水口

VUφ200 VUφ200 VUφ200 VUφ200 VUφ200

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7

接着止水キャップ（差し口用）
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塩ビ90°
自在支管450×200

塩ビ90°
自在支管450×200

塩ビ90°
自在支管450×200

塩ビ90°
自在支管450×200
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塩ビ製内ふた200 塩ビ製内ふた200 塩ビ製内ふた200 塩ビ製内ふた200

塩ビ製内ふた200鋳鉄製防護ふたT-14 300 鋳鉄製防護ふたT-14 300 鋳鉄製防護ふたT-14 300 鋳鉄製防護ふたT-14 300
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