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平成24年度設計図 (排除方式 合流)　　　

平 面 図

位　　置　　図

震災時仮設トイレ用排水設備設置工事(その１２)

金沢区六浦一丁目24番4号ほか１か所

L型側溝(L-500)撤去復旧工

L=1.20ｍ

N=1箇所(門扉現場発生品使用)

横断側溝(U-250×500)撤去復旧工
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交通整理員数

取付管埋戻工種別

管種別

側溝種別

舗装復旧種別

覆工種別

埋戻工種別

基礎工種別

矢板工種別

施工種別

土被

追加距離

管底高

H

現在地盤高

流出量

流下量

流速

人孔間距離

号線間距離

勾配

管径

号線番号
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硬質塩化ビニル管

開削工法(昼間施工)

改良土基礎

全面改良土埋戻し

As舗装(As t=5cm RM-40 t=15cm)

1人/日

( 文 庫 小 学 校 )
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①：軽量鋼矢板Ⅰ型１段梁 平均長2.0m 
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震災時仮設トイレ用排水設備設置工事(その１２)
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