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新設汚水管きょ及び第1種組立人孔
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既設汚水管きょ及び第1種人孔・ます

新設汚水管きょ及び塩ビマンホール塩

【荏子田小学校】
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水道管φ65 DP0.65
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No.1　20×H93 (注水口）

No.2　20×H97 (マンホールトイレ）

No.3　20×H99 (マンホールトイレ）

No.4　20×H104 (マンホールトイレ）

No.5　20×H108 (マンホールトイレ）

No.6　20×H110 (マンホールトイレ）

No.7　90×H127 (貯留弁付きマンホール）

No.8　30×H130 (塩ビマンホール）（ダクタイル蓋）

No.9　30×H158 (塩ビマンホール）（ダクタイル蓋）

No.10 30×H164 (塩ビマンホール）（ダクタイル蓋）

No.11 30×H162 (塩ビマンホール）（ダクタイル蓋）

No.12 30×H142 (塩ビマンホール）（ダクタイル蓋）

既設No.13　90×H152 (既設　第1種人孔）
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災害時下水直結式仮設トイレ用

下水道管整備工事(その393)
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