
プール(屋外)

体育館

ﾎﾟﾝﾌﾟ機械室

SP

砂場

倉庫

SP

投てき板

防災備蓄庫

物置

25.66 27.67

27.64

27.90

25.65

27.88

27.70 27.69

27.75

27.77

ﾀｲﾌﾟ1撤去

ク

貯

3.
39

1.902.30

2.30

2.30

　　450VU 17.9‰ 0.65

　450VU 17.9‰ 1.08

　　450VU 24.7‰ 0.92

　　450VU 24.7‰ 2.00

　　450VU 24.7‰ 2.00

　　450VU 24.7‰ 2.00

　450VU 24.7‰ 1.08

　　450VU 0.0‰　0.92

　　450VU 0.0‰ 1.45

0

1

2

3

4

5

6

工事起点

No.1 20×H90(H97)(注水口)

No.2 20×H94(H101)(マンホールトイレ)

No.3 20×H94(H101)(マンホールトイレ)

No.4 20×H98(H105)(マンホールトイレ)

No.5 20×H102(H109)(マンホールトイレ)

No.6 20×H103(H110)(マンホールトイレ)

No.7 90×H120(H127)(貯留弁付マンホール)

　　200VU 30.5‰ 2.07

　　200VU 13.1‰ 8.28

90×H133(既設旧貯留弁付マンホール)撤去
No.9 75×H36(0号人孔)新設割込人孔(0号人孔)

No.2 到達立坑(1.0m×1.0m H0.36m)

水道管 VPφ75 水道管 VPφ75

水
道
管
 
V
P
φ
7
5

水
道
管
 
V
P
φ
6
5

水
道
管
 
V
P
φ
7
5

水道管 VPφ75

雨水排水設備管□800×1300H=1.57

雨
水
排
水
設
備
管

□
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0
×
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5
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No.2
TP-0.300m

No.8 90×H219(H226)(第1種組立人孔)

No.1 発進立坑(φ2.0m円形ライナー H2.71m)
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平　面　図 S＝1/250

2
1図　　番

工 事 件 名

図 　名

施 工 場 所

号 線 番 号

縮  尺

横 浜 市 環 境 創 造 局

1/250

平　面　図

地形図番号

位　　置　　図

117-20

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その280）

戸塚区川上町63番地１

令和2年度設計図（排除方式 分流）

【川上北小学校】

1 2 3 4 5 6 7 80

0 5 104321 9876

記　　号 名　 　称

凡　　例

地下埋設物（水道管）

地下埋設物（ガス管）

地下埋設物（電気ケーブル）

地下埋設物（NTTケーブル）

新設管きょ及びます（マンホールトイレ）

塩
新設管きょ及び塩ビマンホール

ク
新設管きょ及び第1種組立人孔

貯
新設管きょ及び貯留弁付マンホール

新設管きょ及び小型塩ビます

既設分流汚水管きょ・人孔

既設分流雨水管きょ・人孔

既設汚水管きょ及びます・人孔

既設雨水管きょ及びます・人孔

117-21 117-27 117-28

計画位置

※グラウンド内に設置する人孔蓋は地盤より7cm埋めること。

竣工図

有限会社　山崎建設
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開削工法(昼間施工)
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硬質塩化ビニル管

1人/日
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① ②

縦　断　図 縦1/100、横1/250

2
2

令和2年度設計図（排除方式 分流）

図　　番

工 事 件 名

図 名

施 工 場 所

号 線 番 号

縮 尺

横 浜 市 環 境 創 造 局

戸塚区川上町63番地１

縦　断　図

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事（その280）

地形図番号

位　　置　　図

仕様水準点（令和元年10月15日）

標石番号

戸塚区川上町63番１号地先周辺

標　高（M）

既設第1種人孔(汚水)

022.7

【川上北小学校】

1 2 3 4 5 6 7 80

縦1/100、横1/250
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50403020100
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①：学校内グラウンド(スクリーニングス t=4cm)
②：未舗装(植樹帯)

東門

2

※グラウンド内に設置する人孔蓋は地盤より7cm埋めること。

計画位置

①

①：軽量鋼矢板Ⅰ型1段梁平均長L=2.0m(全面)

30.5

1.487

0.047

② －
－
－

①：小口径管推進工法(鋼管鞘管工法ボーリング一重ケーシング方式)(昼間施工)

①：硬質塩化ビニル管・鋼管さや管

①

③

③：擁壁①
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②：発進立坑部(φ2.0m円形ライナー)　Ｈ3.01ｍ

竣工図

○200E

有限会社　山崎建設


