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災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事
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既設汚水管

既設雨水管

A 既設散水系統
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0　450E 17.5‰ 0.65

工事始点

N0.10 90×221(第１種組立マンホール人孔)

N0.11 90×202(第１種組立マンホール人孔)

N0.12 90×213(新設割込第１種組立マンホール人孔)

□

1　450E 25.0‰ 0.92□

2　450E 25.0‰ 2.0□

3　450E 25.0‰ 2.0□

4　450E 25.0‰ 2.0□

5　450E 0.0‰ 0.92□

6　450E 0.0‰ 1.45□

7　250E 9.0‰ 11.1 □

9　250E 9.0‰ 35.05□

10　250E 9.0‰ 5.2□

11　250E 9.0‰ 4.6

8　250E 9.0‰ 5.67 □

□

N0.1　20×130(注水口)

N0.2　20×133(マンホールトイレ)

N0.3　20×138(マンホールトイレ)

N0.4　20×143(マンホールトイレ)

N0.5　20×148(マンホールトイレ)

N0.6　20×150(マンホールトイレ)
N0.7　90×168(貯留弁付きマンホール)

N0.8 90×183(第１種組立マンホール人孔)

N0.9 90×184(191) (第１種組立マンホール人孔)
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①

※グラウンド内に設置する人孔蓋は7cm埋めること。
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開削工法(昼間施工)

改良土基礎

改良土埋戻し

As舗装（As：t=5cm RM-40：t=35cm）

硬質塩化ビニル管

１人/日

0.113 0.108

軽量鋼矢板Ⅰ型　1段梁　平均長2.0ｍ 軽量鋼矢板Ⅰ型　1段梁　平均長2.5ｍ

①：軽量鋼矢板Ⅰ型 1段梁 平均長3.0ｍ

軽量鋼矢板Ⅰ型　1段梁　平均長2.5ｍ

市立桂台小学校

桂台西二丁目

桂台中学校
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As舗装（As：t=5cm RM-40：t=35cm）砕石スクリーニング舗装（t=7cm）
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