
その他資料

頁 章 節 項 目 他 質問・意見等 回答

既設発電
設備

維持管理
運営

関連資料
1

50号機に関わる付帯設備についても更新
対象外となるため、50号機と同様の維持
管理の考え方となります。付帯設備につ
いての維持管理運営関連資料をご教示く
ださい。

完成図書、現地調査、取扱説明書等よりご判
断下さい。

取合工事
（機械・
電気設
備）
モデル
ケース
見積書及
び仕様書
1

既設発電設備の取扱についてモデルケー
ス見積書及び仕様書がありますが、この
見積書及び仕様書内容に関するリスク分
担は事業者・横浜市のいずれにあるので
しょうか。事業者のリスク負担である場
合、仕様書における設備容量・工事工
程・取合工事後の運転方法（運転方案）
の適正を確認するための検討を行ないま
すので、本仕様書に関する容量計算・工
程表・取合工事後の50号機の運用方法
（運転方案）等の資料をご提示くださ
い。

配布した資料の内容は参考です。ＰＦＩ事業
が既設発電設備設置企業に工事を委託する際
に、交渉の段階で横浜市が適切に関与し、見
積を大幅に逸脱することなく適正な金額で委
託できるようにすることで、ＰＦＩ事業者の
リスク負担を軽減する方針です。その他取合
工事について生じうるリスクは事業者側の負
担となります。工程、運転方法等については
事業者提案により変わるものですので、適宜
ご判断下さい。

取合工事
（機械・
電気設
備）
モデル
ケース
見積書及
び仕様書
2

既設発電設備の取扱についてモデルケー
ス見積書及び仕様書がありますが、工事
の施工に当たり仕様書内容以外の予定外
作業が生じた場合、リスク分担は事業
者・横浜市のいずれにあるのでしょう
か。

事業者の負担となります。
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