
薬品タンク
ｐＨ調整剤（苛性ソーダ）・凝集剤（硫酸アルミニウム）・凝集助剤（高分子凝集剤）

公共河川

混和・撹拌槽 汚泥

浸出水 曝気槽

汚泥濃縮槽 汚泥貯溜槽

沈殿槽 　混和・撹拌槽でつくられたフロックを沈降させ、上澄水（うわずみ）と汚泥に分離するための槽。

汚泥濃縮槽 　沈殿槽から引き抜いた汚泥を濃縮させるための槽。

汚泥貯留槽 　汚泥濃縮槽から引き抜いた濃縮汚泥を貯留するための槽。

沈殿槽

原水ポンプ桝

◎各槽の説明

曝気槽 　浸出水に溶け込んでいる鉄分を、空気を吹き込むことにより、酸化鉄にし、粒子状にするための槽。

混和・撹拌槽 　ｐＨ調整剤、凝集剤及び凝集助剤を酸化処理した水と撹拌混合し、粒子同士をかたまり（フロック）にするための槽。
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